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EG Conformiteitsverklaring
Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven 
standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig 
de Europese richtlijnen.
De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.
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1.	 Inleiding�1.

1.1	 Algemeen

De Remeha hoog rendement gasboilers EF pro zijn ontwikkeld 
en gefabriceerd om te voldoen aan de huidige internationale 
veiligheidsstandaarden. In het belang van gezondheid en veiligheid van 
personeel en de continue veilige, betrouwbare werking van de apparatuur, 
moeten te allen tijde veilige werkmethoden worden gebruikt.  

Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan Remeha hoog 
rendement gasboilers EF pro moeten worden uitgevoerd door een erkend 
installateur. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd 
voor schade of storing die veroorzaakt is door werkzaamheden uitgevoerd 
door onbevoegd personeel. 

Het beleid van Remeha is gericht op continue productverbetering, en 
daarom kan de informatie in deze handleiding, ondanks dat deze volledig 
actueel is op het moment van pubicatie, worden gewijzigd zonder 
kennisgeving vooraf.

Meer informatie en ondersteuning kan worden verkregen bij: 

Remeha B.V. 

Postbus 32

7300 AA Apeldoorn

Tel. +31 55 5496969 
Fax. +31 55 5496496 
Internet: http://nl.remeha.com 
E-mail: remeha@remeha.com 

DE REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILERS EF PRO IN DEZE 
HANDLEIDING ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK MET 
AARDGAS OF VLOEIBAAR GAS (PROPAAN). 

Copyright Remeha B.V. 2016

1.2	 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om 
aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de 
veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om 
de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

Gevaar
Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel.

Waarschuwing
Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel.

Opgelet
Kans op materiële schade.

Let op, belangrijke informatie.

•  �Opsommingsteken van informatie of een handeling die moet worden 
uitgevoerd.

ASP
Notitie
Propaan is voldoende. Niet nodig om dit vloeibaar te noemen.
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1. Inleiding

1.3	 Afkortingen

•	 CV: Centrale verwarming
•	 PCU: Primary Control Unit - Elektronische printplaat voor controle 

werking brander
•	 SCU: Secondary Control Unit - Elektronische printplaat voor extra 

aansluitingen
•	 PWM: Pulse Wide Modulation
•	 Pt1000: type temperatuursensor dat wordt gebruikt;
•	 PPM: Parts Per Million (aantal deeltjes per miljoen);
•	 TRA: Thermostatische Radiator Afsluiter;

1.4	 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid fabrikant
Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van 
toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de 
CE-markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, 
zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom 
houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties 
te wijzigen.
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

•	 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat.
•	 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
•	 Het niet in acht nemen van de installatie-instructies van het apparaat.

Aansprakelijkheid van de installateur
De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste 
nbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende 
instructies in acht nemen:

•	 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde 
handleidingen en neem deze in acht.

•	 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
•	 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
•	 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
•	 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de 

controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
•	 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

Aansprakelijkheid gebruiker
Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de 
volgende instructies in acht nemen:

•	 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde 
handleidingen en neem deze in acht.

•	 Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de 
uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.

•	 Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
•	 Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een 

erkend installateur.
•	 Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het 

apparaat.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met 
lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door mensen 
met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden begeleid 
door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze 
zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat. Voorkom dat 
kinderen met het apparaat gaan spelen.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door 
de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om 
gevaarlijke situaties te voorkomen.

ASP
Notitie
Kan vervallen. Afkortingen niet relevant voor dit toestel. en zit er wel een PT1000 in?
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1.5	 Goedkeuringen

Certificeringen
CE-identificatienummer PIN 0063BP3567
Klasse NOx 5 (EN normen)
Type aansluiting (Rookgasafvoer) B23 , C13 , C33 , C53 , C63

Toestelcategorieën
Categorie Gastype Aansluitdruk (mbar)
I2L, I2H G20 (H-gas) 20

G25 (L-gas) 25

Aanvullende richtlijnen
Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de 
aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.

Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, 
geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment 
van installeren van toepassing zijn.

Fabriekstest
•	 Elektrische veiligheid
•	 Afstelling (CO2)
•	 Waterdichtheid
•	 Gasdichtheid
•	 Parameterinstelling
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2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 

2.	 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen �2.

2.1	 Veiligheidsvoorschriften

Gevaar
Indien u gas ruikt:

1.	 Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of 
schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.).

2.	 Sluit de gasaanvoer af.
3.	 Open de ramen.
4.	 Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.
5.	 Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf.

Gevaar
Indien u rookgassen ruikt:

1.	 Schakel het apparaat uit.
2.	 Open de ramen.
3.	 Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.

Gevaar
Als duidelijk is dat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd 
(bijvoorbeeld door beschadiging van de behuizing) dient het toestel 
onmiddellijk te worden uitgeschakeld. Vervang delen of accessoires van 
het toestel die niet in perfecte staat verkeren onmiddellijk.

2.2	 Aanbevelingen

Let op
Het toestel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.

Let op
Gebruik alleen originele fabrieksonderdelen en -accessoires.

Waarschuwing
-	 De installatie en het onderhoud van het toestel moeten door een 

erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en 
nationale regelgeving.

-	 Bij werkzaamheden aan het toestel, het toestel altijd spanningsvrij 
maken en de hoofdgaskraan sluiten.

-	 Controleer de hele installatie na onderhouds- en 
servicewerkzaamheden op lekkages.

Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie.

Manteldelen
Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhoudsen 
servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en 
servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.

lnstructiestickers
Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of 
afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van het 
toestel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en 
waarschuwingsstickers onmiddellijk.

Wijzigingen
Wijzigingen in het toestel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke 
toestemming van Remeha.
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Schematische afbeeldingen.
De schematische afbeeldingen in dit document zijn principeschema’s. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3	 Legionellapreventie

[[[[Onderstaande tekst voorlopig onvertaald opnemen. Vraag of 
Legionella-tekst moet worden vertaald/ herschreven staat open bij 
Remeha. Met andere woorden: Ik kom hier nog op terug.]]]]] 

Warmwatersystemen in utiliteits- of woongebouwen worden geassocieerd 
met uitbraken van de veteranenziekte, met name in de gezondheidszorg 
waar de bewoners gevoeliger zijn voor infecties.

In recognition of the risks in hospitals, a Code of Practice for the 
Control of Legionella in Health Care premises has been issued by the 
Department of Health (1991). Codes of Practice applicable to other 
premises have been published by other organisations, principally the 
Health and Safety Executive (HS)(G70) and the Chartered Institute of 
Building Services Engineers (CIBSE, TM13).

All Codes of Practice draw attention to the design and operation of water 
systems with reference to avoidance of factors that favour colonisation by 
Legionella bacteria.
These factors include stagnation, lukewarm conditions (20°C to 45°C) 
and the accumulation of debris, scale and corrosion in the base of tanks 
and calorifiers.

Andrews Water Heaters have commissioned an independent evaluation 
of their products to investigate
their resistance to build-up of Legionella bacteria.

Experiments were conducted to determine whether, following a 
substantial challenge by legionella pneumophilia. After overnight and 
stagnation, the system was rendered free from viable recoverable 
legionella. It was found that at 61°C, following a challenge of 
approximately 107 organisms per litre, within one hour, more than 
99.999% of organisms had been killed. After a subsequent stagnation 
period, sampling did not reveal any residual contamination. The design of 
the base of the water heater precludes legionella colonisation, even after 
build-up of debris. The burner positioning ensures that the water at the 
bottom of the heater reaches the same, or higher, temperatures as in the 
rest of the heater.

Based on data obtained through experiment, the Andrews Water Heater 
can be described as legionella resistant as it is considered unlikely that, 
at the temperature tested, the organism would colonise the water heater 
and present a possible health risk.

ASP
Notitie
Toch maar een echte NL versie van maken. Deze tekst is te specifiek Engels (UK)
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3.	 Technische beschrijving�3.

Technische informatie Eenheid Remeha EF pro 
 35/230  40/230  56/230 35/380  60/380  71/380  78/380

Aardgas I2L, I2H

Nominaal vermogen                             kW 35,1 41,3 54,2 43 57,1 71 80,9

Nominale belasting (Hi) kW 32,9 39,5 52,7 39,5 52,7 65,9 79,1
Nominale belasting (Hs) kW 36,6 43,9 58,6 43,9 52,6 73,2 87,9
Rendement - 96,0% 93,0% 92,0% 99,1% 98,5% 97,0% 92,0%
Gascategorie - I2L, I2H I2L, I2H I2L, I2H I2L, I2H I2L, I2H I2L, I2H I2L, I2H
Gasvoordruk mbar 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30
Gaspiekverbruik* m3/uur 4,04 4,75 6,23 4,95 6,57 8,17 9,31
Type indeling rookgasafvoer - B23, C13, 

C33, C53, 
C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63

B23, C13, 
C33, C53, 

C63
Emissies van stikstofoxiden (NOx) ppm 25 25 25 25 25 25 25
Emissies van stikstofoxiden (NOx) mg/kWh 44 44 44 44 44 44 44
Instelbare watertemperatuur °C 32 - 82 32 - 82 32 - 82 32 - 82 32 - 82 32 - 82 32 - 82
Waterbedrijfsdruk (min. - max.) bar 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0 1,0 - 10,0
Volume tank liters 227 227 227 379 379 379 379
Tapcapaciteit continu (80°C)** l/uur 430 500 660 540 710 870 1000
Tapcapaciteit continu (65°C)** l/uur 550 640 840 680 900 1110 1270
Tapcapaciteit continu (60°C)** l/uur 600 700 930 750 990 1220 1390
Tapcapaciteit continu (40°C)** l/uur 1010 1170 1550 1250 1660 2040 2320
Tapcapaciteit 1e uur (65°C)** l/uur 710 800 1000 950 1170 1380 1530
Tapcapaciteit 1e uur (60°C)** l/uur 760 860 1090 1020 1260 1490 1660
Tapcapaciteit 1e uur (40°C)** l/uur 1170 1330 1710 1510 1920 2300 2590
Storage recovery time @ 50 °C 
rise

min 23 20 14 31 23 19 16

Afmetingen (h x b x d ) mm 1448 x 
718 x 718

1448 x 
718 x 718

1448 x 
718 x 718

1972 x 
718 x 718

1972 x 
718 x 718

1972 x 
718 x 718

1972 x 
718 x 718

Diameter  rookgasafvoeraanslui-
ting (concentrisch)

mm ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150

Maximale gestrekte lengte van 
het rookgasafvoersysteem, 
gemeten tussen de concentrische 
aansluiting op de boiler en 
de dak- of muurdoorvoer, en 
uitgaande van concentrische 
rookgasafvoerbuis ø 100/150

m 16 16 16 16 16 16 16

Diameter koudwateraansluiting IN inch 11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  
Diameter warmwateraansluiting 
UIT

inch 11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  11/2"BSP  

Diameter aansluiting aftapkraan inch 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP
Diameter aansluiting 
circulatieleiding

inch ? ? ? ? ? ? ?

Werkdruk bar ? ? ? ? ? ? ?
Maximale testdruk bar 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
Diameter gasaansluiting inch 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP 3/4"BSP
Massa leeg kg 242 242 242 385 385 385 385
Massa gevuld kg 450 450 450 760 760 760 760
Massa tijdens transport kg 259 259 259 408 408 408 408
Geluidsvermogensniveau binnen 
(Lwa)

dB 52 56 55 56 55 56 56

Elektrische voeding Vac/Hz 230/50-
60

230/50-
60

230/50-
60

230/50-
60

230/50-
60

230/50-
60

230/50-
60

Opgenomen elektrisch vermogen Watt 120 120 210 120 210 210 210
Smeltveiligheid Ampere 5 5 5 5 5 5 5
 * Gasverbruik bij 15°C - 1013 mbar
** Bij koudwatertemperatuur van 10°C

ASP
Notitie
Zegt mij niets. NL equivalent?

ASP
Notitie
Tenzij dit toestel naar de maan of Mars geëxporteerd wordt, mag hier gewoon gewicht staan in plaats van massa.

ASP
Notitie
Ampère
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Remeha EF pro 

 35/230  40/230  56/230 35/380  60/380  71/380  78/380
Opgegeven capaciteitsprofiel XL XXL XXL XXL XXL XXL XXL
Energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming onder gemiddelde 
klimaatomstandigheden

[[[[Deze tabel is opgezet in zwart en rood. De zwarte gegevens zijn 100% gecontroleerd en de rode voor 95%. Om deze reden 
de rode gegeven in de nieuwe tabel ook voorlopig nog even rood laten graag.]]]]

A	 100 mm minimale vrije ruimte
B	 500 minimale vrije ruimte voor het rookgasafvoersysteem
C	 Aansluiting rookgasafvoerbuis
D	 3/4” BSP Gasaansluitingn
E	 Combustion air inlet
F	 Aansluiting luchttoevoerbuis
G	 Inspectieluik voor ontkalking
H	 Aansluiting rookgasafvoerbuis/ condensafvoer
I		 Rechterzijde van de sokkel (verhoging) mag niet buiten de 

boilermantel uitsteken i.v.m. sifon. 
J	 NB: De boiler moet worden geplaatst op een sokkel (verhoging) met 

een minimale hoogte van 150 mm.
K	 Aftapkraan
L	 11/2” BSP Warm water uitlaat
M	 450 mm vrije ruimte voor onderhoudswerkzaamheden
N	 AftapkraanQ	 Drain/secondary return connection
O	 Aan/uit-schakelaar
P	 Bedieningspaneel met display
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ASP
Notitie
Wel nog even de engelse termen in het NL vertalen.

ASP
Notitie
Mist een letter

ASP
Notitie
Er ontbreken aansluitingen
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A	 100 mm minimale vrije ruimte
B	 500 minimale vrije ruimte voor het rookgasafvoersysteem
C	 Aansluiting rookgasafvoerbuis
D	 3/4” BSP Gasaansluitingn
E	 Combustion air inlet
F	 Aansluiting luchttoevoerbuis
G	 Inspectieluik voor ontkalking
H	 Aansluiting rookgasafvoerbuis/ condensafvoer
I		 Rechterzijde van de sokkel (verhoging) mag niet buiten de 

boilermantel uitsteken i.v.m. sifon. 
J	 NB: De boiler moet worden geplaatst op een sokkel (verhoging) met 

een minimale hoogte van 150 mm.
K	 Aftapkraan
L	 11/2” BSP Warm water uitlaat
M	 450 mm vrije ruimte voor onderhoudswerkzaamheden
N	 AftapkraanQ	 Drain/secondary return connection
O	 Aan/uit-schakelaar
P	 Bedieningspaneel met display
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ASP
Notitie
De Engelse termen in het NL vertalen.


ASP
Notitie
Omgedraaid

ASP
Notitie
Benamingen checken

ASP
Notitie
Benaming checken
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4.	 Installatie�4.

4.1	 Installatievoorschriften

Waarschuwing
De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur 
worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende 
regelgeving.

De installatie moet ook voldoen aan:
•	� Deze handleiding en overige van toepassing zijnde documentatie
•	� NEN 1006: Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI
•	� NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
•	� NEN 1078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 

500mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
•	� NPR 3378: Leidraad bij NEN 1078
•	� NEN 1087: Ventilatie van woongebouwen
•	� NPR 1088: Toelichting op NEN 1087
•	� NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties
•	� NEN 2757: Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van 

verbrandingstoestellen
•	� NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties
•	� NEN 3215: Binnenriolering in woningen en woongebouwen
•	� NEN 8078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 

500mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
•	� Bouwbesluit
•	� Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven en 

Gemeente
•	� Bij toepassing warm sanitairwatervoorziening: Werkblad 

Drinkwaterinstallaties, VEWIN nr. 4.4 B

4.2	 Opstellingsruimte

De opstellingsruimte van de boiler moet geschikt zijn voor de afvoer 
van de rookgassen, de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van 
condenswater, en moet voldoende verlicht zijn.

Een ruimte of compartiment speciaal ingericht als opstellingsruimte voor 
de boiler wordt sterk aanbevolen.

In de gasleiding, direct aan de boiler, moet een toestelgaskraan worden 
gemonteerd. Deze moet te allen tijde toegankelijk zijn.

Indien er geen sprake is van een speciaal ingerichte opstellingsruimte, 
dan moeten er maatregelen worden genomen die de boiler beschermen 
tegen beschadiging en tegen opslag van vreemde materialen en 
goederen op, of in de omgeving van, de boiler.  

De boiler mag niet worden geïnstalleerd in een slaapkamer of een 
badkamer. De opstellingsruimte en de boiler moeten te allen tijde vrij 
toegankelijk zijn. 

De boiler moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar eventuele 
lekkage van het boilervat, de aansluitleidingen of de inlaatcombinatie 
niet zal leiden tot schade aan de aangrenzende ruimtes van de 
opstellingsruimte. Indien hieraan niet kan worden voldaan, dan moet 
onder de boiler een geschikte lekbak worden geïnstalleerd. Deze lekbak 
mag niet dieper zijn dan 38 mm, en moet een lengte en breedte hebben 
die minimaal 100 mm groter is dan die van de boiler. Als afvoer moet de 
lekbak worden aangesloten op het riool. De minimale diameter van deze 
afvoerleiding is 20 mm.  

De ruimte rondom de boiler moet voldoende vrij zijn tijdens het bedrijf en 
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voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

De vloer waarop de boiler wordt geïnstalleerd moet vlak en voldoende 
sterk zijn om het gewicht van de met water gevulde boiler te kunnen 
dragen, en moet voldoen aan de plaatselijk geldende bouwvoorschriften 
en het Bouwbesluit. 

Ontvlambare materialen in de buurt van de boiler moeten zodanig 
worden geplaatst, dat de temperatuur hiervan niet hoger dan 66 °C kan 
worden. 
Die delen van de boiler die toegankelijk moeten blijven voor 
onderhoudswerkzaamheden moeten vrijgehouden als in deze instructie 
omschreven.

4.3	 Kenmerken

De hoog rendement gasboiler is de nieuwste toevoeging aan het 
productassortiment van Remeha op het gebied van direct gasgestookte 
condenserende boilers en is ontwikkeld voor grotere huishoudens, 
commerciële- en industriële toepassingen.

Het boilervat is voorzien van een Vitraglas® silicium glasvoering ter 
bescherming van het boilervat tegen de corrosieve werking van warm 
water. Hierdoor is een langere levensduur gewaarborgd. 

De condenserende indirect gasgestookte boiler met een zeer hoog 
thermisch rendement heeft een low NOx pre-mix brander die zeer 
stil is tijdens bedrijf, een rendement van 98% op bovenwaarde 
[[[klopt dit, of moet het onderwaarde zijn]]]] dat zorgt voor minimale 
energiekosten en een ongeëvenaarde flexibiliteit in het aansluiten van het  
rookgasafvoersysteem.   

4.4	 Remeha EF pro-boilers - Een nieuwe standaard in direct gasgestookte condenserende 
boilers

De EF pro-lijn omvat acht modellen met twee verschillende volumes 
(230 en 380 liter) met een thermisch vermogen van 35 tot 79 kW en een 
tapcapaciteit van maximaal 1400 l/uur bij een temperatuursverhoging 
van 50 °C. Door het rendement van 98% op bovenwaarde [[[klopt dit, 
of moet het onderwaarde zijn]]]] behoort de hoog rendement gasboiler 
tot de top in de markt. Naast deze uitstekende cijfers betreffende de 
prestaties, zijn alle modellen uit de EF pro-lijn rookgaszijdig uitgevoerd 
als gesloten toestellen, en geschikt om te worden aangesloten op een 
horizontale gevel- of een verticale dakoorvoer, daarbij gebruikmakend 
van rookgasafvoermaterialen geleverd door Remeha [[[[klopt dit?]]], die 
zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens de installatie.

Alle modellen zijn standaard voorzien onderhoudsvrije anodes van het 
merk “Correx®”, die het onderhoud vereenvoudigen en daardoor de 
onderhoudskosten verlagen. Het af fabriek voorgemonteerde Hydrojet® 
sedimentreductiesysteem in de koudwateraansluiting vermindert 
kalkvoming onderin het boilervat, wat bijdraagt tot een langere 
levensduur en efficiëntere werking.    

4.5	 Installatie

De Remeha EF pro hoog rendement gasboiler boiler heeft de volgende 
kenmerken:

AAN/UIT-SCHAKELAAR NETSPANNING
Het bedieningspaneel van de boiler is voorzien van een verlichte AAN/
UIT-schakelaar, die oplicht zodra de netspanning wordt ingeschakeld ter 
indicatie dat de netspanning ook daadwerkelijk is ingeschakeld. 

ASP
Notitie
Nee hoor, geen lampje te bekennen
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Verbrandingssysteem
De Remeha EF pro hoog rendement gasboiler beschikt over een 
continu geregelde gas-/ luchtkoppeling in combinatie met een 
volledig voorgemengde brander. Zodra de ventilator draait, wordt 
verbrandingslucht aangezogen via de luchtinlaat naar de venturi, 
die gas aanzuigt vanuit het gasregelblok. Het gas en lucht worden 
vermengd in de ventilator en via de overgangsbuis naar de brander 
geleid. De ontstekingselektrode ontsteekt het gas-/luchtmengsel om hete 
rookgassen te produceren (verbranding). De ionisatie-elektrode geeft het 
signaal aan de besturingsautomaat, dat een vlam is gedetecteerd.

Besturingsautomaat
De besturingsautomaat zorgt voor de juiste aansturing van de 
verschillende componenten in de hoog rendement gasboiler. De volgorde 
van handelingen die de besturingsautomaat daarbij hanteert, wordt 
beschreven in “Hoofdstuk 5 - Gebruiksinstructies”.

Instelbare thermostaat
De hoog rendement gasboiler boiler is voorzien van een instelbare 
thermostaat waarmee de gewenste watertemperatuur kan worden 
ingesteld. Een te hoge temperatuur van het warme water, nodig 
in een(spoel-)keuken, badkamer en dergelijke, kan brandwonden 
veroorzaken.

De temperatuur kan worden ingesteld tussen ongeveer 27 °C tot 82 °C. 
Het wordt aanbevolen om een temperatuur in te stellen die voldoet aan 
de gewenste temperatuur, maar ook zo laag mogelijk is. Dit verkleint 
het risico op verbranding, verlaagt de energiekosten en vermindert 
kalkvorming in de boiler (zie ook de waarschuwingen en de paragraaf 
over BRANDWONDEN in “Hoofdstuk 3 - Installatie”).

De sensor in de dompelbuis aan de bovenzijde van de boiler doet dienst 
als regelsensor en als maximaalbeveiliging. Deze maximaalbeveiliging 
onderbreekt de gastoevoer mocht de watertemperatuur 93 °C bereiken.

Indien de maximaalthermostaat de boiler heeft uitgeschakeld, dan 
moet deze handmatig worden gereset. Dit kan worden gedaan door 
het indrukken van de rode knop op het bedieningspaneel zodra de 
watertemperatuur van de boiler lager is dan 71 °C.
[[[Deze tekst vermoedelijk in z’n geheel verwijderen, want geen 
maximaalthermostaat aanwezig. Is namelijk regel sensor]]]]

Neem contact op met Remeha zodra deze storing herhaaldelijk optreedt.

Condenswaterafvoer
De Remeha EF pro hoog rendement gasboiler is een condenserend 
toestel en moet daarom op het riool worden aangesloten om 
het condenswater af te kunnen voeren. De aansluiting voor de 
condenswaterafvoer bevindt zich aan de onderzijde van het T-stuk van 
de rookgasafvoer aan de onderzijde van de boiler. De aansluitdiameter 
is ø 32 mm. Een sifon moet op het T-stuk worden aangesloten. De 
uitgaande leiding van het sifon moet met een open verbinding worden 
aangesloten op een rioolbuis van minimaal ø 40 mm. 
Indien er niet wordt gezorgd voor een afdoende afvoer van 
condenswater, dan kan de rookgasafvoerleiding van de boiler vollopen 
met condenswater, waardoor de afvoer van rookgassen wordt 
geblokkeerd en de boiler niet goed kan functioneren. Bij toepassing 
van een condenswaterafvoerpomp moet de boiler op een verhoging 
(bijvoorbeeld van beton) geplaatst worden, zodat de uitgaande leiding 
van het sifon onder afschot naar de condenswaterpomp kan worden 
geleid. Bij een blokkering of verstopping van het rookgasafvoerkanaal zal 
de ingebouwde drukverschilschakelaar ervoor zorgen dat de boiler wordt 
vergrendeld, waardoor een onveilige situatie wordt voorkomen.
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Schoonmaken boilervat
Alle modellen zijn voorzien van een inspectieluik voor het handmatig 
verwijderen van kalk die zich, vooral in gebieden met hard water, kan 
ophopen onderin het boilervat. Indien de boiler wordt toegepast in een 
gebied met hard water, voer dan tenminste elke drie maanden [[[[deze 
interval lijkt me extreem voor de NL-markt]]]] de volgende handelingen 
uit: Draai de hoofdkraan van het drinkwater (of de stopkraan van de 
inlaatcombinatie) dicht en laat de boiler volledig leeglopen. Verwijder het 
inspectieluikdeksel (onderdeel van de boilermantel) en het inspectieluik. 
Bij het schoonmaken van het boilervat moet het handmatig losbreken van 
vastzittende kalk worden vermeden, omdat dit de silicium glasvoering 
zou kunnen beschadigen en de levensduur van de boiler zou kunnen 
verkorten. Monteer na het schoonmaken, het inspectieluikdeksel en het 
inspectieluik in omgekeerde volgorde, en vul de boiler met water. Zie 
“Hoofdstuk 6 - Controle en onderhoud” voor de vul- en aftapprocedure.

Elektrische anode
Alle modellen zijn uitgevoerd met elektrische anodes van het merk 
Correx®. In tegenstelling tot een galvanische opofferingsanode vindt 
bij een elektrische anode geen corrosie plaats, waardoor de anode 
onderhoudsvrij is en niet hoeft te worden vervangen. Hierdoor kan de 
vrije ruimte voor onderhoudswerkzaamheden aan de bovenzijde van de 
boiler aanzienlijk worden beperkt. Een elektrische anode heeft continu 
elektrische spanning nodig. Het elektrische anodesysteem is in de boiler 
voorgemonteerd onder de bovendeksel van de mantel.

Servicepaneel rookgasafvoer
Het servicepaneel bevindt zich achter de servicepaneeldeksel, die zich 
bevindt bij het T-stuk van de rookgasafvoer aan de onderzijde van de 
boiler. Het servicepaneel bevat een drukverschilschakelaar die de boiler 
beveiligt tegen eventuele verstopping in het rookgasafvoersysteem op 
basis van overdruk. Een collectormaximaalthermostaat wordt gebruikt 
om de boiler te beveiligen tegen [[[[deze tekst snap ik inhoudelijk niet]]]]] 
etc etc. Deze maximaalthermostaat is handmatig resetbaar. Neem 
contact op met Remeha zodra deze maximaalsthermostaat herhaaldelijk 
gereset moet worden.

Deksel branderruimte
Toegang voor onderhoud aan de bovenzijde van de boiler is 
eenvoudig. Verwijder de twee snelsluitingen en de metalen schroef 
aan de bovenzijde van de boiler om de deksel van de branderruimte 
te verwijderen en toegang te krijgen tot de onder andere de 
besturingsautomaat en de brander. Na afloop van het onderhoud moet 
de deksel in omgekeerde volgorde worden gemonteerd.
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4.6	 Technische opsomming

Thermisch rendement van maximaal 98% - volledig condenserend 
ontwerp.

Drietraps warmtewisselaar - De drietraps warmtewisselaar zorgt 
voor een hoge snelheid van de hete rookgassen. De combinatie 
van veel turbulentie en een hoge snelheid zorgt voor een enorme 
warmteoverdracht aan het water.

Low NOx voorgemengde brander - De brander, die speciaal ontwikkeld 
is voor de Remeha EF pro hoog rendement gasboiler, zorgt voor en 
turbulente vlam die door de warmtewisselaar wordt gevoerd. Deze 
turbulentie zorgt voor een optimale menging van het gas en lucht voor 
optimale verbranding en een hoog rendement.

Warmtewisselaar - Door de positionering van de warmtewisselaar in 
het midden van het boilervat worden de warmteverliezen door straling 
geminimaliseerd en het rendement verbeterd. 

Isolatiemateriaal zonder CFC - Zit aan de buitenkant van het boilervat 
en spaart energie door het warmteverlies te reduceren.

Electronische componenten - Instelbare elektronische 
regelthermostaat 27 °C tot 82 °C doet tevens dienst als 
maximaalbeveiliging in geval van oververhitting. 

Vrije ruimte - De mantel van de Remeha EF pro hoog rendement 
gasboiler wordt tijdens bedrijf niet warm, waardoor de mogelijkheden bij 
het bepalen van de opstellingsruimte worden vergroot.

Vitraglas® gevoerd boilervat - Het boilervat wordt beschermd tegen 
de corrosieve effecten van warm water door een unieke keramische 
porselein-achtige coating, die zorgt voor een degelijke bescherming van 
de binnenzijde van het boilervat.  

Elektrische anode - Alle modellen zijn uitgevoerd met een elektrische 
anodesysteem van het merk Correx®. Doordat de anodes onderhoudsvrij 
zijn wordt aanzienlijk bespaard op onderhoudskosten. 

Fabrieksmatig voorgemonteerd Hydrojet® sedimentreductiesysteem 
- Een component in de koudwateraansluiting dat  kalkvoming onderin het 
boilervat vermindert en gemaakt is van RVS voor meer duurzaamheid. 

Fabrieksmatig voorgemonteerde diëlektrische koppelingen - Alle 
boilers zijn voorzien van deze speciale koppelingen voor een langere 
levensduur van de boiler. De aanschaf van separate diëlektrische 
koppelingen is niet nodig.

Flexibele aansluiting rookgasafvoersysteem - alle modellen uit de 
EF pro-lijn zijn geschikt om rookgaszijdig te worden aangesloten op een 
horizontale gevel- of een verticale dakdoorvoerset.

De maximale lengte van het rookgasafvoersysteem is 16 meter, gemeten 
tussen de aansluiting op de boiler en de doorvoerset.

Voor elke toe te passen bocht of condenswaterafvoer moet een bepaalde 
vervangingslengte op de maximale lengte in mindering worden gebracht.

ASP
Notitie
Pre-mix?

ASP
Notitie
Dit voorkomt..... (reden toepassing)
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Bepalen van de benodigde lengte van het rookgasafvoersysteem
1. Bepaal de totale gestrekte lengte van de concentrische 

rookgasafvoerbuis (in meters) benodigd voor installatie.
2. Tel hier voor elke 90° bocht 1,2 m vervangingslengte op.
3. Tel hier voor elke 45° bocht 0,7 m vervangingslengte op.
4. Tel hier voor elke condenswaterafvoer 1,5 m vervangingslengte op.
5. De totale lengte van het rookgasafvoersysteem mag niet meer zijn 

dan de maximale lengte als vermeld in de vorige paragraaf.
 

Twee jaar fabrieksgarantie op de onderdelen.

Componenten van het ontstekingssysteem
Fenwal 35-655305-121 Hot Surface Ignition Control 
(gloeiplugontstekingssysteem), CE gecertificeerd. Drie 
ontstekingspogingen, 15 seconden voorspoeltijd, 15 seconden 
voorverwarmingstijd van de gloeiplug, 4 seconden ontstekingspoging, 24 
volt voeding.
[[[[Deze alinea moet nog herschreven worden, omdat er geen 
gloeiplug maar een ontstekingselektrode in het toestel zit. Info volgt uit 
vragenlijst.]]]]

Omron G2R-1A-T-AC24 relais (VDE geregistreerd) voor het onder hoge 
spanning inschakelen van de ontstekingselektrode en de ventilator via de 
24 volt-voeding van de Fenwal-unit. 
[[[[Deze alinea moet nog herschreven worden, omdat er geen 
gloeiplug maar een ontstekingselektrode in het toestel zit. Info volgt uit 
vragenlijst.]]]]

Saint Gobain 230 volt gloeiplug.

Honeywell VK8115 gasregelblok (negative pressure regulator) met 
bijbehorende venturi voor het mengen van gas en verbrandingslucht.

EBM RG130 (36-6 en 43-9 kW/hr) en RG148 (58-3 tot 85-0 kW/hr) pre-
mix-ventilatoren. 230 volts, 50/60 Hz.

Brander: Acotech (Bekaert Combustion Technology) voorgemengde 
brander met geweven RVS-gaas.
 
Drukverschilschakelaar voor een geblokkeerde rookgasafvoer: 
Honeywell IS20378-5770 normaal gesloten drukverschilschakelaar. Het 
schakelcontact wordt geopend  in geval van een verstopping van het 
rookgasafvoersysteem.

Regel- en maximaalthermostaten
Honeywell L6189A 2043B aquastat (regelthermostaat). Instelbare 
temperatuur 40°C - 82°C (vergrendeling van de draaiknop bij maximale 
temperatuur). Schakeldifferentie 4°C. Capillaire thermostaat met 
bulb, gemonteerd in de dompelbuis aan de bovenzijde van de boiler. 
Draaiknop van de instelbare regelthermostaat is bereikbaar aan [[[on top 
front section of water heater jacket.]]]] [[[waar is dit precies? afbeelding]]] 

Honeywell L6189C 2023 1 High limit control (maximaalthermostaat). 
Uitschakeltemperatuur met schroef ingesteld op 93°C. [[[kan de gebruiker 
hier mee manipuleren?/]]] Gemonteerd bij de besturingsautomaat aan de 
bovenzijde van de boiler. Capillaire thermostaat met bulb, gemonteerd 
in de dompelbuis aan de bovenzijde van de boiler. [[[is dit een separate 
bulb en thermostaat, of is dit dezelfde als de regelthermostaat?]]]. 
Handmatige resetknop toegankelijk via gaatje in bedieningspaneel. 
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Warmtewisselaar
De hete rookgassen stromen vanaf de brander door de eerste vlampijp  
[[[terminologie]]] met een diameter van ø 8”, en dragen daar de 
stralingswarmte afkomstig van de vlam over op het water in de boiler.  

Eerste vlambuis: Onderin de boiler worden de rookgassen omgekeerd 
door een rookgascollector voorzien van een stevige vuurvaste voering 
vanuit de 8”-vlampijp door twee 4”-vlampijpen terug naar de bovenzijde 
van de boiler. 

De 4”-vlampijpen zijn voorzien van roestvrijstalen wervelstrips die zorgen 
voor een verhoogde warmteoverdracht.  

Tweede rookgascollector: Bovenin de boiler worden de rookgassen 
vanuit de 4”-vlambuizen verzameld in een stevige stalen rookgascollector 
en worden de rookgassen omgekeerd en door acht 2”-buizen terug naar 
beneden geleid.  

De 2”-vlampijpen zijn zowel aan de buiten- als binnenzijde glasgevoerd 
om corrosie door rookgascondensaat te voorkomen. Ook de 
2”-vlampijpen zijn voorzien van roestvrijstalen wervelstrips die zorgen 
voor een verhoogde warmteoverdracht. De temperatuur van de 
rookgassen zijn verlaagd van 206-340°C in de tweede rookgascollector 
tot 54°C, of lager, in het rookgasafvoersysteem.   

Derde rookgascollector: De rookgassen aan de onderzijde van 
de 2”-vlambuizen worden verzameld door een roestvrijstalen 
rookgascollector onderin de boiler, waar de rookgassen en het 
condensaat door een korte roestvrijstalen buis naar buiten stromen en 
via het T-stuk en rookgasafvoerbuis aansluiten op het concentrische 
rookgasafvoersysteem. 

Rookgasafvoersysteem
Een T-stuk voor het opvangen van het condensaat is via de kunststof 
rookgasafvoerbuis verbonden met het rookgasafvoersysteem. De 
afdichting tussen het T-stuk en de rookgasafvoerbuis bestaat uit een 
siliconen afdichtring. Het T-stuk heeft een 32mm-aansluiting voor 
de condensafvoerbuis waarop de sifon kan worden aangesloten. De 
afvoerbuis van de sifon wordt vervolgens in een rioolbuis gestoken. 
 
Een aluminium rookgasafvoerbuis gaat naar de bovenzijde van de 
boiler en sluit daar aan op het broekstuk van het rookgasafvoer-/ 
luchttoevoersysteem.

Het T-stuk van de luchttoevoer sluit met een 90° bocht aan op het 
broekstuk van het rookgasafvoer-/ luchttoevoersysteem. 

De concentrische rookgasafvoerbuis (ø100/150 mm) wordt vervolgens 
aangesloten op de horizontale gevel- of verticale dakdoorvoer.

De maximale lengte van de concentrische rookgasafvoerbuis in 
combinatie met deze boiler is 16 meter. Iedere extra 90°-bocht is gelijk 
aan een reductie van 1,2 meter rechte buis. 

Iedere extra 45°-bocht is gelijk aan een reductie van 0,7 meter rechte 
buis. Indien een condensopvang wordt geïnstalleerd, dan is deze gelijk 
aan een reductie van 1,5 meter rechte buis. 
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Wateraansluitingen
Voorzijde warm en koud G11/2” (buitendraad). 

Gasaansluitingen
Gasaansluitnippel G3/4”. Gasaansluitnippel G1” voor boilertype 
EC380/1900.

4.7	 Uitpakken

Inspecteer de verpakking zorgvuldig op eventuele beschadiging
1.	� Het product is zorgvuldig geproduceerd, geïnspecteerd en verpakt.
2.	 Elke schadeclaim met betrekking tot ontbrekende delen of 

beschadiging van het product dient direct bij Remeha te worden 
gemeld. [[[moet hier nog worden verwezen naar de garantiekaart?]]]

4.8	 Opstellingsruimte

Plaats de boiler vlakbij zijn definitieve plaats voordat de verpakking wordt 
verwijderd.

1.	 Kies de opstellingsruimte zodanig, dat de lengte van het 
rookgasafvoersysteem zo kort en direct als mogelijk is.

2.	 DEZE BOILER IS NIET GESCHIKT VOOR PLAATSING OP EEN 
BRANDBARE VLOER. Plaats de boiler niet op vloerbedekking.

3.	 VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE, zorg voor een solide 
verhoogde vloer, bijvoorbeeld van beton, waarop de boiler tenminste 
150 mm boven de verdiepingsvloer komt te staan, zodat de 
uitgaande leiding van de sifon onder afschot naar het riool kan 
worden geleid. 

4.	 De minimale vrije ruimte ten opzichte van brandbare materialen is 
0 mm voor de boven-, zij-, en achterkant van de boiler. Het wordt 
echter aanbevolen om tenminste 450 mm vanaf de bovenzijde, 
600 mm vanaf de voorzijde, 100 mm vanaf de linker- en achterzijde, 
en 500 mm vanaf de rechterzijde van de boiler vrije ruimte aan te 
houden in verband met installatie- en onderhoudswerkzaamheden. 
Zie de afbeelding in [[[hoofdstuk 2, pag. xx]]]. De vrije ruimte 
voor onderhoudswerkzaamheden kan worden verkleint, maar dit 
kan negatieve gevolgen hebben voor de benodigde tijd voor het 
onderhoud en het gemak.

4.9	 Verwijderen van het krat

1.	 Verwijder de banden en wrik de zijkanten van het krat voorzichtig los, 
zodanig dat de boiler niet wordt beschadigd.

2.	 Til/rol de boiler van de bodem [[[pallet]]] van het krat.

Waarschuwing 
�Laat de boiler niet vallen. Stoot niet met de boiler tegen de vloer.  
Stoot niet met de rookgasafvoerbuis tegen het krat of andere 
objecten. Dit zal de boiler beschadigen en kan leiden tot 
onbruikbaarheid van de boiler.

Plaats de boiler op zijn definitieve positie als hiervoor beschreven.

Opstellingsruimte 
Houd de opstellingsruimte vrij van brandbare materialen, benzine 
en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen. 

De boiler moet inpandig worden geïnstalleerd.

De boiler moet worden geïnstalleerd op een plaats die niet toegankelijk is 
voor publiek. 

ASP
Notitie
Hoeveel"? 1,5?
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4.10	 Corrosie door chemische dampen

Rookgaszijdige corrosie van de warmtewisselaar en het concentrische 
rookgasafvoersysteem kan optreden indien de verbrandingslucht 
bepaalde chemische dampen bevat. Dergelijke corrosie kan leiden 
tot onvolledige verbranding en het risico op verstikking met zich 
meebrengen, en tevens de levensduur van de boiler verkorten. 
Drijfgassen in spuitbussen, oplosmiddelen, koudemiddelen uit koelkasten 
en airconditioners, zwembadchemicaliën, calcium- en natriumchloride, 
was- en proceschemicaliën zijn corrosief. Sla dergelijke producten niet 
op in de buurt van de boiler of buiten bij de luchttoevoeropening.

4.11	 Brandwonden

Deze boiler kan watertemperaturen aan het tappunt leveren die kan 
leiden tot brandwonden. Wees voorzichtig met het gebruik van warm 
water om brandwonden te voorkomen. Installeer goedgekeurde 
thermostatische (meng-)kranen in de installatie om brandwonden te 
voorkomen. Dergelijke kranen verlagen de uitstroomtemperatuur aan het 
tappunt door koud en warm water te mengen. Dergelijke kranen zijn in de 
handel verkrijgbaar.  

Brandwondentabel
De onderstaande tabel geeft het verband weer tussen de 
watertemperatuur, de tijd gedurende welke de huid daaraan wordt 
blootgesteld en het ontstaan van brandwonden. Deze tabel kan worden 
gebruikt bij het bepalen van de veiligste watertemperatuur voor de 
warmwaterinstallatie.  

Benaderde tijd/temperatuur waarbij brandwonden kunnen ontstaan
48.8°C	 Meer dan 5 minuten
51.6°C	 1½ tot 2 minuten
54.4°C	 Circa 30 seconden
57.2°C	 Circa 10 seconden
60.0°C	 Minder dan 5 seconden
62.8°C	 Minder dan 3 seconden
65.6°C	 Ongeveer 1½ seconden
68.4°C	 Ongeveer 1 seconde

Waarschuwing 
De boiler en de toestelgaskraan moeten losgekoppeld worden 
van de gasleiding gedurende een druktest van het leidingsysteem 
waarbij de gebruikte testdruk hoger is dan 35 mbar. De boiler moet 
worden afgesloten van de gasleiding door het dichtdraaien van de 
toestelgaskraan gedurende een druktest van het leidingsysteem 
waarbij de gebruikte testdruk gelijk of lager is dan 35 mbar. 
De gasleiding moet worden afgedopt wanneer deze niet is 
aangesloten op de boiler.
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4.12	 Typical propane bulk storage tank installation

A	 BULK SUPPLY TANK
B	 Regulator set to give 37 mbar (14.86” wg) propane. Regulator 

normally fitted at tank
C	 Gas cock
D	 Gas control at entry
E	 1” Heavy steel sleeved pipe through wall
F	 Steel liner sealed to pipe at inside end

Important: This drawing shows a schematic representation only and 
should not be used for installation purposes. Contact your gas supplier 
for authorised installation drawings.

4.13	 Capaciteit van de gasmeter (uitsluitend aardgas)

Zorg ervoor dat de gasmeter voldoende capaciteit heeft om het 
gasverbruik van de boiler, en die van alle eventuele overige op de 
gasmeter aangesloten gastoestellen, te kunnen leveren. Indien 
de capaciteit van de gasmeter onvoldoende is, verzoek dan de 
gasleverancier om een gasmeter van voldoende capaciteit te installeren.  

4.14	 Gasvoordrukregeling

De gasvoordruk in de gasleiding waarop de boiler is aangesloten mag 
maximaal 35 mbar bedragen. De gasvoorduk  mag de maximale waarde 
niet overschrijden. In sommige installaties, kan het noodzakelijk zijn om 
een gasvoordukregelaar, met een bij de boiler behorende capaciteit, te 
installeren aan de inlaatzijde van de boiler om de te hoge gasdruk of 
pieken in de  gasdruk te reduceren.

4.15	 Gasaansluiting

Gevaar 
• �Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de werkzaamheden aan de 

gasleidingen te beginnen.
• �Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit 

heeft. Houd daarbij rekening met het verbruik van alle apparaten.
• �Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de gasmeter te 

weinig capaciteit heeft.

Opgelet 
• Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit.
• �Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter om vervuiling 

van het gasregelblok te voorkomen.
• �De gasleiding moet volgens de geldende voorschriften worden 

aangesloten.

De gasinstallatie moet voldoen aan de voorschriften als vermeld in 
paragraaf 4.1 “Installatievoorschriften”. 

Het plaatsen van de gasmeter valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gasleverancier of een daartoe bevoegd bedrijf.  

F
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Gevaar 
Een te groot aanhaalmoment bij het aansluiten van de 
gastoevoerleiding op de boiler kan resulteren in beschadiging 
van het gasregelblok. Het maximale aanhaalmoment is 43 Nm. 
Zorg ervoor, dat het gedeelte van de gasleiding in de boiler met 
een waterpomptang wordt ondersteund bij het aandraaien van de 
gastoevoerleiding. 

Monteer een toestelgaskraan aan de inlaatzijde van de gasleiding aan de 
bovenzijde van de boiler en sluit deze aan op de gasleiding. Maak daarbij 
gebruik van een geschikt afdichtingsmiddel voor gasaansluitingen.  

De boiler is niet bedoeld voor gebruik in  gasinstallaties met een 
gasvoordruk die hoger is dan 35 mbar. Hogere gasvoordrukken vereisen 
een extra gasvoordrukregelaar. Blootstelling aan hogere gasvoordrukken 
kan leiden tot beschadiging van de gasvoerende delen, wat kan leiden 
tot  brand of explosie. Indien een te hoge gasvoorduk is opgetreden, 
bijvoorbeeld door een foutief uitgevoerde lektest of een storing in de 
gastoevoerleiding, dan moet het gasregelblok worden getest op veilige 
werking.  

In de ruimte waarin de boiler(s) is/zijn geïnstalleerd (opstellingsruimte 
of stookruimte) moet een handmatig bedienbare gaskraan 
worden gemonteerd conform de voorschriften in paragraaf 3.1 
“Installatievoorschriften”. Deze kraan moet duidelijk herkenbaar en 
direct toegankelijk zijn. [[[dit lijkt een EN-voorschrift te zijn. Moet deze 
paragraaf blijven staan???]]]]

Na installatie, moet de gasleiding op dichtheid en werking worden getest 
conform de voorschriften in paragraaf 3.1 “Installatievoorschriften”.

4.16	 Gastoevoer – propaan

Neem contact met uw propaanleverancier die een propaantank van 
het juiste volume en type kan leveren, en die de vakkundige en veilige 
installatie op de juiste plaats kan garanderen. De propaaninstallatie 
moet voldoen aan de voorschriften als beschreven in paragraaf 
3.1 “Installatievoorschriften”. De boiler is niet voorzien van een 
propaanvoordrukregelaar en een dergelijke regelaar moet worden 
geïnstalleerd om te zorgen voor een gasvoordruk bij de boiler zoals 
hieronder beschreven:

PROPAAN: 37mbar 

[[[[[Deze tekstpassage over het aansluiten van losse gasflessen. Dit 
lijkt een EN-specifieke tekst te zijn. Moet deze tekst in NL-versie blijven 
staan? ]]]]

PROPANE: 37mbar (14.86 in wg)

When using propane cylinders, connect a minimum number of 47 kg 
cylinders, as listed below, together with a manifold before connecting to 
the union.

Use a minimum pipe size of ¾ in bore.

Two 47 kg Cylinders	 LEC 230/600, LEC 230/700 and LEC 380/740
Three 47 kg Cylinders	 LEC 230/960 and LEC 380/980
Four 47 kg Cylinders	� LEC 380/1220, LEC 380/1400 and 

LEC 380/1900

WARNING! PROPANE CYLINDERS MUST BE USED AND STORED 
IN ACCORDANCE WITH ‘THE HIGHLY FLAMMABLE LIQUIDS AND 
LIQUIFIED PETROLEUM GASES REGULATIONS 1972’, AND SHOULD 
COMPLY WITH LPGA CODE OF PRACTICE 7, ‘STORAGE OF FULL 
AND EMPTY LPG CYLINDERS AND CARTRIDGES’.
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4.17	 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting van de boiler moet worden uitgevoerd conform 
NEN 1010 en alle overige voorschriften als vermeld in paragraaf 3.1 
“Installatievoorschriften”.

De boiler is ontwikkeld voor aansluiting op een enkelfasige 
elektriciteitsnet met een voedingsspanning van 230V. De boiler is 
voorzien van een zekering van 5A.

[[[[De hieronderstaande paragraaf is volgens mij voor NL niet 
van toepassing, omdat het NL-toestel is voorzien is van een 
voorgemonteerde voedingskabel en een netstekker. Daarom zou 
onderstaande tekst verwijderd kunnen worden. Klopt dit? ]]]]]]

[[[[begin EN-tekst]]]
The method of connection to the mains electrical supply
should facilitate complete electrical isolation of the
appliance, preferably by use of a fused double pole
switch or fused spur box serving only the heater. The
disconnection of the supply shall have a contact
separation of 3mm on all poles. The double pole switch
for the water heater electrical supply must be located
where it can be easily reached under all circumstances.

The point of connection to the mains electrical supply
should be readily accessible through a cable entry gland
at the rear of the appliance on the combustion assembly
surround.

Connect the electrical supply to the main control panel
terminal block via the cable gland. Mains input cable
should be 0.75mm² 3 core and should be connected to
the mains supply as detailed above.
[[[[einde EN-tekst]]]]]
[[[vervangende tekst:]]]]

De boiler is voorzien van netsnoer met een stekker met randaarde die 
in een wandcontactdoos met randaarde moet worden gestoken. De 
netstekker moet te allen tijde eenvoudig toegankelijk zijn. 

Voedingsspanning:	 230V – IP 20
Frequentie:		  50Hz 
Smeltveiligheid:		  5A
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A	 Powered anodes
B	 Correx® powered anode control
C	 Combustion blower
D	 Igniter 230V
E	 Flame sensor
F	 HSI Control Fenwal 35-309-121
G	 Blower relay
H	 Blocked exhaust P.S.
I		 Collector limit
J	 High limit
K	 T Stat
L	 Gas valve
M	 Igniter relay
N	 Transformer
O	 ON/OFF Switch
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A	 Anodes
B	 Toggle switch light
C	 ON/OFF Switch
D	 Combustion blower relay
E	 Combustion blower
F	 Igniter relay
G	 Igniter
H	 T Stat
I		 ECO
J	 Collector limit N.C.
K	 Blocked exhaust P.S. N.C.
L	 Blower relay coil
M	 Flame sensor
N	 Igniter relay coil
O	 HSI Control Fenwal 35-309-121
P	 Gas valve

AD-0001022-01
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4.18	 Rookgasafvoersystemen

De Remeha EF pro-boiler is een direct gestookte gasboiler met een 
gesloten verbrandingssysteem, wat betekent dat de verbrandingslucht 
van buiten wordt aangevoerd en de rookgassen naar buiten worden 
afgevoerd. Het rookgasafvoersysteem bestaat uit een enkele 
concentrische buis (buis in buis) waarin de rookgassen worden 
afgevoerd via de binnenste buis en de verbrandingslucht wordt 
toegevoerd via de omringende ruimte die wordt gevormd door 
buitenste en de binnenste buis. Het rookgasafvoersysteem omvat 
zowel de verbrandingsluchttoevoer als de rookgasfvoer. Het deel 
van het rookgasafvoersysteem dat zich uitpandig bevindt, en de 
verbrandingslucht aanvoert en de rookgassen naar buiten afvoert 
(terwijl ze van elkaar gescheiden worden gehouden), wordt de dak- of 
geveldoorvoer genoemd.   

Waarschuwing 
�Het rookgasvoersysteem moet op een correcte wijze worden 
geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan leiden tot beschadiging 
van eigendommen of persoonlijk letsel. Maak GEEN gebruik 
van beschadigde of defecte onderdelen. Neem contact op 
met Remeha voor vervangende onderdelen. De toevoer van 
verbrandingslucht en afvoer van rookgassen mogen niet worden 
beperkt of geblokkeerd. Zorg ervoor, dat de openingen van de dak- 
of geveldoorvoer worden vrijgehouden van voorwerpen die deze 
toe- en afvoer zouden kunnen beperken. 

[[[deze paragraaf snap ik inhoudelijk niet]]]]

Uitmonding van de dak- of geveldoorvoer
De geveldoorvoer moet tenminste  1,5m boven elke andere  
luchttoevoeropening in dezelfde gevel uitmonden.  

[[[Shall terminate at least 1.5m (5ft) above any forced air
inlet located on the same wall. This provision does not
apply to the combustion air intake of a direct flue
appliance or the circulating air inlet and flue gas discharge
of listed outdoor appliances.]]]]

De afstand tussen de dak- of geveldoorvoer en elke willekeurige 
luchtopening in het gebouw moet tenminste  300mm bedragen.  

De onderzijde van de geveldoorvoer moet tenminste  300 mm boven de 
grond zijn.  

Aan de locatie van uitmonding van de dak- of geveldoorvoer moet 
aandacht worden besteed. De locatie van uitmonding van de dak- of 
geveldoorvoer moet zodanig zijn, dat er geen hinder wordt ondervonden 
van de rookgassen. Ook moet aandacht worden besteed aan geluid dat 
door de dak- of geveldoorvoer kan worden geproduceerd. In alle gevallen 
moet worden voldaan aan de voorschriften als beschreven in paragraaf 
3.1 “Installatievoorschriften”. 
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4.19	 Optionele open opstelling

Dit is een open opstelling waarbij de verbrandingslucht wordt aangevoerd 
vanuit de opstellingsruimte. Permanente en voldoende ventilatie is 
daarbij vereist om een veilige en correcte werking van de boiler te 
kunnen waarborgen, zie ook paragraaf 3.1 “Veiligheidsvoorschriften”. 
Eventueel kan voor de toevoer van verbrandingslucht worden gezorgd, 
door deze via een ventilatieopening in de gevel van minimaal ø 150mm 
direct van buiten toe te voeren aan de opstellingsruimte. Hierbij moet 
gebruik worden gemaakt van een geschikte geveldoorvoer.   

De maximale gecombineerde lengte van het rookgasafvoersysteem 
(verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer) is 32 meter. Elke 90° en 
45° bocht die in het rookgasafvoersysteem wordt toegepast zal deze 
maximale lengte reduceren met 1,2 m per 90° en 0,7 m per 45° bocht.  

LET OP: De totale lengte is exclusief de dak- of geveldoorvoer van 1m 
lengte. De doorvoer hoeft niet te  worden meegnomen bij het bepalen 
van de totale lengte van het rookgasafvoersysteem.  

A	 Verbrandingsluchttoevoer via broekstuk
B	 Rookgasafvoer ø 100 mm

Maximale lengte rookgasafvoersysteem (bij een gesloten opstelling, 
horizontaal of verticaal)
Aantal 90° 
bochten

Maximale lengte rechte buis
(exclusief dak- of geveldoorvoer)

0 16 m
1 14,8 m
2 13,6 m
3 12,4 m

LET OP: Elke 45° bocht reduceert de maximale lengte met 700 mm.

BELANGRIJK: De hierboven beschreven maximale lengte mag niet 
worden overschreden. Dit kan leiden tot storingen in de boiler of 
onveilige situaties. 

4.20	 Installatie van de horizontale gevel- en verticale dakdoorvoer

Zorg ervoor, dat de locatie van de dak- of geveldoorvoer voldoet aan de 
eisen als beschreven in dit document en speciaal de voorschriften als 
vermeld in paragraaf 4.1 Installatievoorschriften op pagina 13.

Meet de verticale en horizontale afstand van de boiler tot de dak- of 
geveldoorvoer om het aantal benodigde componenten te bepalen. 

A

B

AD-0001023-01

AD-0001025-01
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Remeha EF pro 
Eenheid 35/230 40/230 56/230 35/380 60/380 71/380 78/380

Aansluitdiameter op boiler mm ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150
Diameter rookgasafvoer-
systeem concentrisch

mm ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150 ø 100/150

Maximale gestrekte lengte 
van het concentrische 
rookgasafvoersysteem

m 16 16 16 16 16 16 16

Bocht 45 ° m 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Bocht 90 ° m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Condensafvoer m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

AD-0001026-01
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4.21	 EF pro 230 & 380 LITER ROOKGASAFVOERSYSTEMEN

De boiler wordt geleverd inclusief rookgasafvoer- en 
luchttoevoermateriaal (A, B, C en D) waarmee de aansluiting tussen de 
boiler en het concentrische rookgasafvoersysteem moet worden 
gerealiseerd. Dit materiaal is niet voorgemonteerd, maar moet in de 
opstellingsruimte worden gemonteerd.

EF pro maakt is voorzien van een concentrisch rookgasafvoersysteem, 
de buitenste buis heeft een diameter van 150 mm en de binnenste 
buis heeft een diameter van 100 mm.

De componenten van het rookgasafvoersysteem zijn voorzien van 
siliconen afdichtringen.

Voorafgaand aan de installatie van het concentrische 
rookgasafvoersysteem, moeten de volgende zaken worden 
uitgevoerd:

Gevaar 
Binnen de mantel van de boiler lopen elektrische kabels. Let er 
op, dat bij het bevestigen van het rookgasafvoersysteem aan de 
mantel, deze kabels niet worden beschadigd!

1.	 Monteer het T-stuk (C) op de roestvaststalen 
rookgasafvoeraansluiting van de boiler en zorg ervoor, dat de 
aansluiting voor het sifon van de condensafvoer aan de onderzijde 
van het T-stuk zit.

2.	 Monteer het T-stuk (C) op de PVC luchttoevoeraansluiting van de 
boiler en zorg ervoor, dat het open mofeinde aan de bovenzijde van 
het T-stuk zit.

3.	 Monteer de rookgasafvoerbuis (A) op de beide, eerder gemonteerde, 
T-stukken (B en C). Zorg ervoor, dat de beide spie-einden goed 
in de beide mofeinden worden gedrukt. Bevestig de verticale  
rookgasafvoerbuis van ø100 mm (A) aan de mantel van het 
boilervat met de meegeleverde beugels. Zorg er hierbij voor, dat de 
elektrische kabel aan de binnenzijde van de mantel van het boilervat 
niet beschadigd wordt. 

4.	 Monteer de sifon (D) op de 32mm-aansluiting aan de onderzijde van 
T-stuk (C). 

5.	 Sluit de kunststof slang van de sifon aan op het riool. 

Een minimaal afschot van tussen de 3 en 6 mm per 300 mm lengte 
van de rioolbuis moet hierbij worden nageleefd. 

A	 Rookgasafvoerbuis ø 100mm inclusief broekstuk
B	 T-stuk luchttoevoer
C	 T-stuk rookgasafvoer
D	 Sifon

4.22	 Uitmonding van het rookgasafvoersysteem

De afbeelding toont enkele minimale afstanden van de dak- of 
geveldoorvoer tot bijvoorbeeld deuren, ramen of ventilatieopeningen. De 
locatie van uitmonding van de dak- of geveldoorvoer moet zodanig zijn, 
dat er geen hinder wordt ondervonden van de rookgassen en van geluid 
dat door de dak- of geveldoorvoer kan worden geproduceerd. Neem voor 
technisch advies hierover contact op met Remeha. 
Indien de dakdoorvoer wordt geplaatst bij twee aangrenzende schuine 
dakvlakken, dan moet de dakdoorvoer tenminste 1 meter boven het 

 

A
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hoogste dak uitsteken en 2,5 meter verwijderd zijn van aangrenzende 
bebouwing.
Een geschikt rooster moet over de uitmonding worden geplaatst, indien 
de geveldoorvoer minder dan twee meter boven de grond uitmondt of in 
situaties waarbij lichamelijk letsel kan ontstaan door het aanraken van de 
hete geveldoorvoer. Een rooster kan worden geleverd, zie de tabel met 
rookgasafvoercomponenten op pag. [[[55]]] 

Waarschuwing 
�Het rookgasafvoersysteem dient naar behoren te worden 
geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de binnenste buis goed is afgedicht 
op alle verbindingen, anders kan er onvolledige verbranding 
optreden. 

De hierboven beschreven maximale lengte van het 
rookgasafvoersysteem inclusief bochten mag niet worden overschreden.

Posities van de uitmonding met minimale afstanden mm

A Direct onder een opening, ventilatiesteen, raamopening etc. 300
B Boven een opening, ventilatiesteen, raamopening etc. 300
C �Horizontaal ten opzichte van een opening, ventilatiesteen, raamopening etc. 300
D Onder een dakgoot of horizontale hemelwaterafvoerleidingen 75
E Onder een dakrand 200
F Onder een balkon of een carport 200
G Boven de grond, een dak of balkon 300
H Naast verticale  hemelwaterafvoerleidingen 150
J Naast een inwendige- of uitwendige hoek 300
K Tegenover een oppervlak of grenslijn 600
L Verticaal ten opzichte van een geveldoorvoer in dezelfde gevel 1500
M Horizontaal ten opzichte van een geveldoorvoer in dezelfde gevel     (up to 70kW)

                                                                                                     (above 70kW)
300
600

N Tegenover een andere geveldoorvoer 1200
P �Bij een opening in het pand onder een carport (bijvoorbeeld een deur of raam) 1200
Q Bovendaks 500
R Bij een bebouwing die boven het dakvlak uitkomt 500
S �Boven een plat dak 1000
T �Posities van de uitmonding van een geveldoorvoer waarbij een rooster moet worden geplaatst.

AD-0001027-01

T
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A	 Externe condensafvoer 
B	 Sifon
C	 Kunststof slang naar riool

4.23	 Luchttoevoer en ventilatie

[[[[Frank komt hierop terug]]]

Concentrische rookgasafvoersystemen
The following notes are intended to give guidance:
Where the heater is to be installed in a room, NO VENTS ARE 
REQUIRED.
Where the heater is to be installed in a COMPARTMENT, permanent air 
vents are required in the COMPARTMENT at high and low level. These 
air vents must either communicate with a room or internal space or be 
direct to outside air.
The minimum effective areas of the permanent air vents required in the 
compartment are as follows:
Air vents should have negligible resistance and must not be sited in any 
position where they are likely to be easily blocked, flooded or in any 
position adjacent to an extraction system which is carrying flammable 
vapour.
Consideration must be given to the position of the high level ventilation 
opening. A high level vent must not be sited within 300mm measured 
vertically of the flue terminal.
Grilles and louvres should be so designed that high velocity air streams 
do not occur within the space housing the heater(s).
The grilles should have a total minimum free area for the water heater(s) 
in addition to any other requirements as follows:
• �Low level (inlet) 540 cm² plus 5 cm² per kilowatt in excess of 54 kW 

total net input.
• �High level (outlet) 270 cm² plus 2.5 cm² per kilowatt in excess of 54 kW 

total net input.

Air Vents Areas
Position of Air 
Vents

Air from Room for 
Internal

Space Air Direct from 
Outside

High Level 10 cm² per kW Net input 5 cm² per kW Net input
Low Level 10 cm² per kW Net input 5 cm² per kW Net input
In a Room or 
Internal Space

No requirement for 
Ventilation

No requirement for 
Ventilation

Note: �Both air vents must communicate with the same room or internal 
space or must both be on the same wall to outside air.

IMPORTANT:
1.	 The effective area requirements specified in the table are related to 

the maximum heat input of the heater(s), and are equivalent to those 
specified in BS6644.

2.	 The free area of the grilles should not be less than the size of the 
recommended ventilation opening. 

B

C

A

AD-0001032-01



4. Installatie

337653532-PM - v.01 - 11032016 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding

3.	 The supply of air to a space housing the heater(s) by mechanical 
means should be; 
(a) Mechanical inlet with natural extraction. 
(b) Mechanical inlet with mechanical extraction.

NOTE: Natural inlet with mechanical extraction must not be used.

Where a mechanical inlet and mechanical extraction system is used, the 
design extraction rate must not exceed one third of the design inlet rate.
All mechanical ventilation systems must be fitted with automatic gas shut 
off safety systems which cut off the supply of gas to the heater(s) in the 
event of failure of either the inlet or extract fans.
The requirements for air supply by mechanical ventilation are given in 
BS6644 Clause 19.3. and in IGE/UP/10 Pt.1.
The permanent air vents shall be sited away from the extractor fans. It 
may be necessary to increase the ventilation area to compensate for the 
extractor fan.

4.24	 Waterkwaliteit en waterbehandeling

In gebieden met extreme waterhardheid kan kalkvorming ontstaan in 
elk warmwatertoestel, vooral wanneer de boiler intensief en onder hoge 
temperaturen gebruikt wordt.
  
Waterbehandeling wordt normaal gesproken geadviseerd bij een 
waterhardheid van 100 - 150ppm (5,6 - 8 °dH) of hoger. Het probleem 
kan worden beperkt door de watertemperatuur in de boiler te verlagen en 
door de toepassing van geschikte waterbehandelingsapparatuur. [[[klopt 
deze waarde wel? 5,6 - 8°dH is namelijk erg zacht!!!]]]]  

[[[deze tekst voorlopig onvertaald laten staan. Waarschijnlijk moet deze 
worden verwijderd, omdat Remeha geen waterontharders levert. Info 
volgt]]]
When installing Andrews Water Heaters in hard water areas we would 
recommend that a water treatment specialist is consulted.

Ieder EF pro-boiler is voorzien van twee fabrieksmatig voorgemonteerde
onderhoudsvrije elektrische anodes van het merk Correx®. Deze 
anodes hebben geen onderhoud nodig en hoeven niet te worden 
vervangen. De potentiostaat, die de stroomtoevoer van de Correx®-
anode reguleert, is voorzien van een LED-indicator die groen brandt 
ter indicatie van een goede werking en rood brandt ter indicatie 
van een storing. De anodes en de potentiostaat zijn verkrijgbaar 
als reserveonderdelen indien nodig, zie pagina [[[xxx]]] voor de 
onderdelennummers.   
 
De EF pro-boiler is voorzien van het Hydrojet® sedimentreductiesysteem 
in de koudwateraansluiting. Het systeem is ontwikkeld om turbulentie in 
het water te creëren en daarmee  kalkafzetting te verminderen, te hoge 
temperaturen in de boiler te voorkomen en het warmwatercapaciteit te 
verhogen.

Alle modellen zijn nu voorzien van het nieuwe Hydrojet® 
sedimentreductiesysteem in de koudwateraansluiting. Het systeem 
is ontwikkeld om turbulentie in het water te creëren en daarmee  
kalkafzetting te verminderen, vanaf de eerste dag van installatie.

A	 Boilervat
B	 Wand boilervat

[[[Hier moet nog iets worden geschreven over de mogelijkheid van het 
aansluiten van een  circulatieleiding op de afgedopte aansluiting van het 
overstortventiel.]]]

A B

AD-0001033-01

ASP
Notitie
Twee keer (bijna) dezelfde tekst
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4.25	 Water connections unvented systems

Unvented Systems should be fitted by an Approved Installer.
The water heater can be used on unvented hot water storage systems 
with the addition of an Unvented Systems Kit, part number B290, 
available from Andrews Water Heaters.
See Parts List on page 44. The wall bracket assembly (shown below) is 
available as an optional extra (AWH Part No – B173).
When used in an unvented system, the ECOflo will supply hot water at a 
pressure of 3.5bar (51lbf/in²), provided that this pressure is available at 
the mains feed.
During conditions of no-flow, system pressure may rise to a maximum of 
6 bar (87lbf/in²) whilst the burner is operating. When testing the system, 
it is recommended that a maximum test pressure of 8.6 bar (125lbf/in²) is 
employed.
The expansion vessel C4 supplied is suitable for the stored volume of the 
water heater.
FOR SYSTEMS WITH LARGER PIPE VOLUMES OR ADDITIONAL 
STORAGE, EXPANSION VESSELS WITH MORE CAPACITY ARE 
AVAILABLE – CONTACT THE ANDREWS SALES OFFICE FOR 
FURTHER DETAILS.
The combined temperature and pressure relief valve C5, must be 
installed into the horizontal 1” dia. male tapping.
A 1” dia. socket (not supplied) is required as the T&P valve is also a male 
fitting. The discharge pipe from items C3 and C5 must be connected into 
tundish C6.
When assembling items C1 and C2, ensure that the flow arrows marked 
on the components are pointing in the direction of flow, i.e. towards the 
water heater.
The cold water for services may be drawn from the 22mm compression 
port on item C2(a). The water pressure at this point will be similar to that 
available at the hot water outlet of the water heater. If port (a) is not used, 
it should be sealed with the blanking plug supplied.

If higher flow rates are required for the cold water services, a suitable tee 
fitting should be fitted to the pipework upstream of item C1.
The pipework fitted to the tundish outlet should be one size larger than 
the outlet pipe of the safety device and should be terminated at a suitable 
drain.
(See Building Regulations 1992 Approved Document G3).

All fittings and materials must be suitable for use with drinking water 
and listed in the current Water Research Centre “Materials and Fittings 
Directory”.
Installation of unvented storage hot water systems must comply with Part 
G3 of the Building Regulations 1992.
Typical water service layout for unvented system is shown in Fig 12.
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5.	 Inbedrijfstelling�5.

Waarschuwing
Neem de boiler niet in gebruik voordat deze volledig is gevuld met water, 
en alle warmwatertappunten volledig zijn ontlucht.

Open de hoofdgaskraan nadat alle verbindingen tot aan de boiler tot 
stand zijn gebracht. Test alle verbindingen in de gasleiding op dichtheid 
met een daarvoor geschikt lekzoekmiddel. 

Vullen van de boiler
1.	 Sluit de aftapkraan van de boiler.
2.	 Open de hoofdkraan koud water.
3.	 Open alle warmwaterkranen zodat de lucht uit het leidingsysteem 

wordt verwijderd.
4.	 Zodra uit alle warmwaterkranen een constante straal water stroomt, 

is de boiler gevuld. 
5.	 Sluit alle warmwaterkranen en controleer op lekkages bij de 

aftapkraan, de inlaatcombinatie, [[[moet dit blijven staan]]] en de 
koud- en warmwateraansluitingen.   

5.1	 Veiligheidsvoorschriften

Lees voor uw veiligheid deze paragraaf voorafgaand aan de 
inbedrijfstelling van de boiler.  

Waarschuwing
1.	 Volg altijd de voorschriften van de fabrikant op tijdens de 

inbedrijfstelling van de boiler. Onjuiste inbedrijfstelling kan leiden tot 
beschadiging van eigendommen, persoonlijk letsel of de dood. 

2.	 Voorafgaand aan inbedrijfstelling, controleer de gehele 
opstellingsruimte van de boiler op gaslucht. Zorg ervoor dat ook 
de lager gelegen delen worden gecontroleerd, omdat sommige 
gassoorten (bijvoorbeeld propaan G31) zwaarder zijn dan lucht, en 
zich daardoor laag bij de grond zullen ophopen.   

3.	 PROBEER NIET om de boiler opnieuw in bedrijf te nemen direct 
nadat de brander is uitgegaan. Wacht tenminste vijf minuten, zodat 
onverbrand gas is verdwenen. Ventileer de opstellingsruimte indien 
mogelijk.   

Voor uw veiligheid bij gaslucht
1.	 Sluit de hoofdgaskraan en open de ramen.
2.	 Maak geen gebruik van elektrische schakelaars.
3.	 Doof open vuur.
4.	 Neem contact op met uw gasleverancier als de gaslucht aanwezig 

blijft. 

Voor uw veiligheid
Bewaar of gebruik geen benzine, spuitbussen of andere brandbare 
dampen of vloeistoffen in de buurt van dit, of elk ander, gastoestel. 

Afstellen gas-/luchtverhouding
De gas-/luchtverhouding van de boiler is fabrieksmatig afgesteld voor 
een optimale verbranding en ontsteking van de gassoort als vermeld 
op het typeplaatje. De boiler zou zonder verdere afstelling goed 
moeten functioneren op de gassoort als vermeld op het typeplaatje. De 
onderstaande tekst legt uit hoe de gas-/luchtverhouding op de juiste 
manier kan worden afgesteld, indien de gassoort afwijkt van de gassoort 
als  vermeld op het typeplaatje, of indien de ontsteking niet naar behoren 
is. Een rookgasanalyser is nodig om de gas-/luchtverhouding op de juiste 
manier af te kunnen  stellen.
De boiler kan niet worden omgebouwd van aardgas naar propaan of van 
propaan naar aardgas, zonder dat het gasregelblok en de venturi worden 
vervangen. Het toepassen van propaan op een boiler die is ingesteld op 
aardgas zal resulteren in explosieve ontsteking en een gevaarlijk hoge 
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5. Inbedrijfstelling

uitstoot van koolstofmonoxide.   
Probeer niet om de schroeven van de venturi af te stellen zonder 
gebruik te maken van een juist gekalibreerde rookgasanalyser. Het 
veranderen van de gas-/luchtverhouding zonder gebruik te maken van 
een rookgasanalyser kan resulteren in een gevaarlijk hoge uitstoot van 
koolstofmonoxide.   

5.2	 G25-familie (aardgas, hoofdzakelijk methaan) 

De diepte van de venturischroef, indien gemeten met een schuifmaat 
[[[(zie fig xx)]]], moet ongeveer 13,0 - 13,5 mm zijn. [[[klopt deze waarde 
ivm G25 ipv G20?]]] Het CO2-percentage moet worden afgesteld volgens 
de tabel [[[xx]]]

Het CO-gehalte moet lager zijn dan 50ppm. Indien het CO2-percentage 
hoger is dan het juiste percentage, draai dan de venturischroef [[[zie 
fig. x]]] een halve slag met de klok mee en controleer opnieuw het CO2-
percentage. Herhaal deze stappen, indien nodig, totdat het juiste  
CO2-percentage is bereikt. Draai de venturischroef [[[zie fig. x]]] een 
halve slag tegen de klok in, indien  het CO2-percentage lager is dan is 
dan het juiste percentage, of indien de ontsteking ruw of licht explosief is. 

Het opmeten van de diepte van de venturischroef met een schuifmaat.
 

A	 Afstellen van de gas-/luchtverhouding door het verdraaien van de 
venturischroef.

AD-0001037-01

AD-0001038-01

A

ASP
Notitie
Na de komma kan wel weg.

ASP
Notitie
Tabel nog toevoegen

ASP
Notitie
Willen wij dit zo. Of laten wij de schuifmaat helemaal weg. Meten is weten. Ook "geswitch" CO en CO2. Kortom, nog eens serieus naar kijken met onze Sales support of andere kennisbobos's
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6.	 Gebruiksinstructies�6.

Waarschuwing
Boilers zijn warmte producerende toestellen. Om schade of lichamelijk 
letsel te voorkomen, moeten geen materialen tegen de boiler of het 
rookgasafvoersysteem worden opgeslagen. En er moet voor worden 
gezorgd, dat onnodig contact (vooral van kinderen) met de boiler en 
het rookgasafvoersysteem wordt vermeden. ONDER GEEN ENKELE 
OMSTANDIGHEID ZOUDEN BRANDBARE MATERIALEN, ZOALS 
BENZINE OF VERFVERDUNNER MOETEN WORDEN GEBRUIKT 
OF OPGESLAGEN IN DE BUURT VAN DEZE BOILER OF OP ELKE 
PLAATS VANAF WELKE DERGELIJKE DAMPEN DE BOILER ZOUDEN 
KUNNEN BEREIKEN.

Installatie of onderhoud van deze boiler moet door een erkend 
installateur worden uitgevoerd. Hierbij zijn werkzaamheden als het 
aanleggen van waterleiding, luchttoevoerleiding, rookgasafvoerleiding, 
gasleiding en elektrische leidingen vereist.

Neem de boiler in bedrijf volgens de gebruiksinstructies die staan 
vermeld op de rode sticker op de boiler. [[[Blijft deze sticker in op de 
NL-versie?]]]]  

Onder geen enkele omstandigheid mag de belasting van de boiler als 
vermeld op het typeplaatje worden overschreden. Overbelasting kan 
leiden tot beschadiging van de boiler of roetvorming in de boiler. 

Indien aan de boiler het volgende is opgetreden, neem dan de boiler 
buiten gebruik, totdat door een servicetechniscus van Remeha of een 
erkend installateur alle benodigde correctieve maatregelen zijn genomen. 

1.	 Overstroming van de boiler tot boven het niveau van de 
besturingsautomaat

2.	 Vlamvorming buiten de brander
3.	 Beschadiging    
4.	 Indien de boiler in bedrijf is geweest zonder dat deze gevuld was 

met water
5.	 Roetvorming

NEEM DE BOILER UITSLUITEND IN GEBRUIK INDIEN DEZE 
GEVULD IS MET WATER EN INDIEN EEN INLAATCOMBINATIE IS 
GEMONTEERD.

6.1	 Algemene instructies

Vullen van de boiler
1.	 Sluit de aftapkraan van de boiler door deze met de klok mee te 

draaien. Zorg ervoor, dat de ongebruikte wateraansluitmogelijkheden 
op de boiler zijn afgedopt (d.w.z. de aansluitmogelijkheden aan de 
zijkant van de boiler).   

2.	 Open de hoofdkraan koud water.
3.	 Open alle warmwaterkranen zodat de lucht uit het leidingsysteem 

wordt verwijderd.
4.	 Zodra uit alle warmwaterkranen een constante straal water stroomt, 

is de boiler gevuld. Sluit alle warmwaterkranen en controleer op 
lekkages bij de aftapkraan, de inlaatcombinatie, [[[moet dit blijven 
staan]]] en de koud- en warmwateraansluitingen.   
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Volgorde van de werking
1.	 Er onstaat een warmtevraag van de thermostaat
2.	 De ventilator gaat draaien
3.	 De drukverschilschakelaar wordt gesloten (geen blokkade van het 

rookgasafvoersysteem)
4.	  Voorventilatietijd van de ventilator
5.	 De ontstekingselektrode vonkt 
6.	 De hoofdbrander gaat aan
7.	 Een vlamsignaal van de ionisatie-elektrode wordt gemeten
8.	 Einde warmtevraag van de thermostaat
9.	 De hoofdbrander dooft
10.	Nadraaitijd van de ventilator

6.2	 Instructies bij ingebruikname

6.3	 Temperatuurinstelling

Onder bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van condensvorming 
tussen het boilervat en de boilermantel. Dit betekent niet dat het boilervat 
lek is. Gedurende de zomermaanden, zal de hogere temperatuur van het 
inkomende koude water bijdragen tot een hoger rendement van de boiler
en de condensvorming beperken. Bij de meeste meldingen van lekkage 
van het boilervat blijkt het in de praktijk te gaan
om condensvorming. Om onnodig ongemak en kosten te voorkomen,
is het advies om zeker te stellen dat het boilervat daadwerkelijk lek is,
voordat contact wordt opgenomen met Remeha.

Voorzichtig
De boiler is voorzien van een maximaalthermostaat [[[terminologie]]] om 
oververhitting te voorkomen. Indien er sprake is van oververhitting of 
indien door een storing de gastoevoer niet wordt gestopt, draai dan de 
toestelgaskraan dicht en neem contact op met een erkend install

AD-0001039-01

VOOR UW VEILIGHEID LEZEN
VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME

WAARSCHUWING: Indien deze instructies niet exact worden opgevolgd, kan een brand of
explosie ontstaan die materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben

INSTRUCTIES BIJ INGEBRUIKNAME

UITSCHAKELEN VAN DE GASTOEVOER
1. Stel de thermostaat in op de laagste stand.
2. Schakel de hoofdschakelaar van het toestel uit. 

A. Dit toestel heeft geen waakvlam. Het is uitgerust
 met een ontstekingselektrode. Die de brander 
 automatisch ontsteekt. Probeer de brander niet
 handmatig aan te steken.

 B. VOORAFGAAND AAN INBEDRIJFSTELLING, 
 controleer de gehele opstellingsruimte van
 de boiler op gaslucht. Zorg ervoor dat ook de
 lager gelegen delen worden gecontroleerd,
 omdat sommige gassoorten zwaarder zijn
 dan lucht, en zich daardoor laag bij de grond
 zullen ophopen.

WAT TE DOEN BIJ GASLUCHT: 
  • Probeer niet om een willekeurig gastoestel aan
 te steken.  
  • Maak geen gebruik van elektrische schakelaars.
  • Gebruik geen enkele telefoon binnen het gebouw.
  • Indien uw gasleverancier onbereikbaar is, bel dan
 de brandweer.

1. STOP! Lees de veiligheidsinstructies
 hierboven!
  

2. Stel de thermostaat in op de laagste
 stand. 
3. Schakel de stroomvoorziening van het
 toestel uit. 
4. Dit toestel heeft geen waakvlam. Het is
 uitgerust met een ontstekingselektrode
 die de brander automatisch ontsteekt.
 Probeer de brander niet handmatig aan
 te steken. 
5. Schakel de hoofdschakelaar van het
 toestel uit. 

6. Wacht tenminste vijf minuten, zodat 
 onverbrand gas is Verdwenen. Indien u
 gaslucht ruikt, STOP! Volg "B" in de 
 veiligheidsinstructies hierboven! Indien u
  geen gaslucht ruikt, ga dan door met de
 volgende stap. 
7. Stel de thermostaat in op de gewenste
 stand. 
8. Schakel de stroomvoorziening van het
 toestel in.

C. Schakel de hoofdschakelaar van de boiler
 uit.

D. Gebruik dit toestel niet indien een willekeurig
 onderdeel onder water heeft gestaan.
 Bel onmiddellijk een erkend installateur om
 het toestel te inspecteren. Vervang elk 
 onderdeel van het besturingssysteem en elk 
 gasvoerend onderdeel dat onder water heeft
 gestaan. 

I
0
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6.4	 Aftappen boiler

Indien de boiler gedurende 30 dagen of langer buiten gebruik is geweest, 
of buiten gebruik blootgesteld is geweest aan temperaturen onder 0 °C, 
dan moeten de boiler en de waterleidingen volledig worden afgetapt, en 
de aftapkraan volledig worden geopend. Voor de te volgen procedure bij 
het aftappen van de boiler wordt verwezen naar het betreffende 
hoofdstuk van deze Installatie-, Gebruikers-, en Servicehandleiding. [[[[Ik 
snap niet wat het verband is tussen de tekst in deze paragraaf, de hierbij 
geplaatste afbeelding en de titel van de paragraaf.]]]]]

Bij een juiste installatie en afstelling, heeft de boiler minimale aandacht 
nodig. Indien het nodig is om de boiler volledig af te tappen, volg dan de 
instructies als vermeld in hoofdstuk 4 Inbedrijfstelling. 

A	 Kijkglas

6.5	 Eco (energy cut-off) [[[[terminologie??]]]

De boiler is voorzien van een ECO (Energy Cut-Off) [[[[terminologie]]]], 
gemonteerd op de regelthermostaat. Het is een temperatuurgevoelige 
schakelaar die opent bij een te hoge temperatuur (tijdens oververhitting), 
waardoor de gastoevoer naar de brander wordt gestopt. Zodra het 
water voldoende is afgekoeld, moet de handmatige resetknop op de 
ECO [[[terminologie]]] worden ingedrukt om de boiler opnieuw in bedrijf 
te kunnen nemen. [[[dit moet inhoudelijk worden gecheckt]]]. Indien de 
brander uitgaat en er wordt vermoed dat er sprake is van oververhitting, 
dan heeft de ECO vermoedelijk ingegrepen, en moet de oorzaak van de 
oververhitting nader worden onderzocht.

6.6	 Temperatuurgelaagdheid

Indien er sprake is van herhaaldelijk kort tappen van warm water, 
dan zal de thermostaat elke keer reageren en de hoofdbrander doen 
ontsteken. Iedere keer dat dit gebeurt, kan het zijn dat er meer warmte 
wordt toegevoerd aan het boilervat dan dat er wordt onttrokken. Terwijl 
dit voortduurt, zal het water bovenin het boilervat warmer worden dan 
de ingestelde temperatuur van de boilerthermostaat. Het warmere 
water mengt niet volledig met het koude inkomende water, maar stijgt 
door het “schoorsteeneffect” naar de bovenkant van het boilervat. Veel 
herhalingen in een korte periode resulteren in een ophoping van extreem 
heet water bovenin het boilervat, zelfs wanneer de boilerthermostaat 
bij de juiste temperaturen schakelt. Dit fenomeen is bekend als 
temperatuurgelaagdheid.   

Om dit te voorkomen, is bovenin het boilervat een thermostaat 
gemonteerd die zeer hoge watertemperaturen meet en de 
brander uitschakelt totdat het water is afgekoeld. De meeste 
moderne commerciële warmwaterinstallaties zijn voorzien van een 
warmwatercirculatieleiding, die ervoor zorgt dat het warme water 
voortdurend door de boiler wordt rondgepompt. Dit stabiliseert de 
temperaturen in het boilervat en door het gehele leidingsysteem.

AD-0001040-01

A

ASP
Notitie
Waar zit dat ding? 
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7.	 Controle en onderhoud�7.

7.1	 Introductie

De controle en het onderhoud moet door een erkend installateur worden 
uitgevoerd.

Het wordt aanbevolen om de EF pro-boiler tenminste jaarlijks door een 
erkend installateur te laten controleren en indien nodig onderhouden. 
Zorg voor voldoende ventilatie door de boiler vrij te houden van vreemde 
materialen en vrij te houden van stof en pluisjes. Houdt leidingwerk, 
rookgasafvoersysteem en de omgeving van de boiler vrij van brandbare 
materialen. In gebieden met hard water zou een waterontharder of een 
ontkalkingsapparaat moeten worden toegepast. De boiler moet elke 
paar maanden via het inspectieluik [[[[hand hole cleanout]]] worden 
geïnspecteerd en ketelsteen of slib moet dan worden verwijderd. Indien 
dit niet wordt gedaan, dan zal de levensduur van de boiler worden 
verkort en mogelijk de garantie vervallen.

Werkzaamheden voorafgaand aan het onderhoud
Voer de volgende handelingen uit, voordat u met het onderhoud begint.

1	 Draai de toestelgaskraan dicht.
2	 Draai de toevoerkraan van het koude water naar de boiler dicht. 
3	 Draai de warmwaterkranen die op de boiler zijn aangesloten open, 

of, bij meerdere installaties, draai de warm water [[[outlet connection 
valve and secondary return valve]]]] [[[Wat wordt hiermee bedoeld 
???]]]]

4	 Tap de boiler af met behulp van de aftapkraan.  

7.2	 Onderhoudsschema

Hieronder volgen de instructies voor het uitvoeren van 
enkele aanbevolen onderhoudswerkzaamheden. Controle en 
onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een erkend 
installateur worden uitgevoerd.

Jaarlijks
Jaarlijkse controles van het ontstekingssysteem, de  thermostaten en 
de besturingsautomaat zijn nodig om een continue veilige en efficiënte 
werking te garanderen.

Het gehele verbrandingssysteem moet zijn afgedicht voor een goede 
werking van de boiler. Zorg dat het branderpaneel goed is afgedicht. 
Het T-stuk van de verbandingsluchttoevoer aan de zijkant van de boiler 
moet goed bevestigd zijn aan de bocht en het concentrische broekstuk.
Vervang eventueel beschadigde delen.

Het gehele rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem moet tenminste 
jaarlijks geïnspecteerd worden op de juiste werking van alle verbindingen 
en afdichtingen.
 
Algemeen
Houd het toestel vrij van elk brandbaar materiaal, benzine en 
andere brandbare dampen en vloeistoffen. 

Onder het periodieke onderhoud van de boiler valt ook het spoelen 
en schoonmaken van het boilervat, en het verwijderen van 
kalkaanslag. Het toestel moet worden geïnspecteerd en afgesteld 
om een goede verbranding te waarborgen. Zie onderstaande tabel 
voor het onderhoudsschema. Een periodieke inspectie van het 
rookgasafvoersysteem is noodzakelijk.

ASP
Notitie
Echt waar?
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Component Onderhoud Interval Benodigd
Boilervat Ketelsteen 

verwijderen
Elke 6 maanden Doorspoelen

Overstortventiel 
van de inlaat-
combinatie

Werking 
controleren

Elke 6 maanden Goede werking

Rookgasafvoer- 
en luchttoevoer-
systeem

Inspecteren Elke 3 maanden Verbindingen 
moeten goed 
afdichten

Ontstekings-
systeem 

Inspecteren Jaarlijks Verwijderen van stof 
en vuil

Geveldoorvoer Rooster 
schoonmaken

Indien nodig Zachte borstel

Dak- of 
geveldoorvoer 

Vrijmaken van 
takjes en puin

Maandelijks Verwijderen van 
vervuiling

Verbandings-
systeem

Inspecteren Maandelijks Bevestig de 
volgorde van de 
werking

Condens-
waterafvoerbuis

Inspecteren Maandelijks Verwijderen van 
vervuiling

Elektrische anodes van het merk “Correx®”
Het toestel is standaard uitgerust met Correx® elektrische anodes die 
onderhoudsvrij zijn.

7.3	 Doorspoelen van de boiler

1	 Schakel de hoofdschakelaar van de boiler uit.
2	 Open de aftapkraan en laat water uit de boiler stromen totdat er 

schoon water uit komt. 
3	 Sluit de aftapkraan om het doorspoelen te beëindigen.
4	 Schakel de hoofdschakelaar van de boiler in.

7.4	 Aftappen van de boiler

De boiler moet worden afgetapt zodra deze wordt uitgezet en wordt 
blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C. Ook tijdens controle- en 
onderhoudswerkzaamheden kan het nodig zijn om de boiler af te tappen.

1	 Schakel de hoofdschakelaar van de boiler uit.
2	 Sluit een slang aan op de aftapkraan.
3	 Voer het andere uiteinde van de slang naar een plaats waar heet 

water geen schade of lichamelijk letsel kan veroorzaken. 
4	 Sluit de toevoerkraan van het koude water naar de boiler. 
5	 Open een nabijgelegen warmwaterkraan om lucht toe te voeren.
6	 Open de aftapkraan van de boiler.
7	 Indien de boiler leeg blijft gedurende een langere periode, dan wordt 

aanbevolen om de aftapkraan gedurende deze periode open te laten 
staan. 

7.5	 Vullen van de boiler

1	 Sluit de aftapkraan van de boiler door deze met de klok mee te 
draaien. Zorg ervoor, dat de ongebruikte wateraansluitmogelijkheden 
op de boiler zijn afgedopt (d.w.z. de aansluitmogelijkheden aan de 
zijkant van de boiler).   

2	 Open de hoofdkraan koud water.
3	 Open alle warmwaterkranen zodat de lucht uit het leidingsysteem 

wordt verwijderd.
4	 Zodra uit alle warmwaterkranen een constante straal water stroomt, 

is de boiler gevuld. Sluit alle warmwaterkranen en controleer op 
lekkages bij de aftapkraan, de inlaatcombinatie, [[[moet dit blijven 
staan]]] en de koud- en warmwateraansluitingen.   

ASP
Notitie
Puin? Of gewoon vervuiling.

ASP
Notitie
Hier nog eens naar kijken. Alles stellen op jaarlijks? 

Bijvoorbeeld met de toevoeging zoals bij de Gas 310 Eco Pro:
Pas de frequentie van inspectie en onderhoud aan naar de
gebruiksomstandigheden. Dit geldt vooral bij ketels die
ingezet worden voor continubedrijf (bij bepaalde
processen).
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7.6	 Bezinksel en ketelsteen

Verontreinigingen in het water bestaan uit vuil en zand, die bezinken en 
een laag vormen onderin het boilervat.

De hoeveelheid calciumcarbonaat (ketelsteen) afkomstig uit het water 
staat in directe verhouding tot de watertemperatuur en het gebruik. 
Des te hoger de watertemperatuur en het waterverbruik, des te meer 
ketelsteen er gevormd wordt. Dit is de kalkaanslag die zich afzet 
leidingen, boilers en keukenapparatuur. 

Vorming van ketelsteen verkort niet alleen de levensduur van de 
apparatuur, maar verlaagt ook het rendement van de boiler en verhoogt 
het energieverbruik. 

Het gebruik van wateronthardingsapparatuur vermindert de hardheid van 
het water in hoge mate. Echter, wateronthardingsapparatuur zal niet altijd 
alle kalk uit het water verwijderen. Om deze reden wordt aanbevolen om 
de boiler volgens een regelmatig schema te ontkalken.

De mate van verkalking zou periodiek gemeten moeten worden. In 
de boiler zal zich een laag van ongeveer 8 cm ketelsteen hebben 
gevormd zodra het ketelsteen de onderzijde van de inspectie-opening 
heeft bereikt, of een laag van ongeveer 3 cm ketelsteen ter hoogte van 
de aftapkraan. Een schema voor het ontkalken zou moeten worden 
gemaakt, gebaseerd op de hoeveelheid tijd die nodig is voor het vormen 
van een laag ketelsteen van ongeveer 2 cm.

Voorbeeld: Bij de eerste inspectie wordt een laag van 2 cm ketelsteen 
geconstateerd. In dit geval zou dan een jaarlijkse ontkalking van de boiler 
volstaan.  

Het verwijderen van bezinksel en ketelsteen
1	 Tap de boiler af, zie de paragraaf “AFTAPPEN VAN DE BOILER” in 

dit hoofdstuk.
2	 Verwijder deksel aan de onderzijde van de boilermantel. 
3	 Verwijder het inspectieluik en de pakking van de inspectie-opening.
4	 Verwijder ketelsteen en bezinksel en zorg ervoor, dat de glasvoering 

daarbij niet wordt beschadigd.
5	 Inspecteer de pakking van het inspectieluik: Vervang de pakking 

indien nodig (zie de onderdelenlijst op pag. [[[xxx]]]])
6	 Plaats de pakking en het inspectieluik. Zorg ervoor, dat de bouten 

goed worden aangedraaid.
7	 Sluit de aftapkraan. Draai een warmwaterkraan open, zodat lucht 

kan ontsnappen. Open de toevoerkraan koud water en vul de boiler. 
Volg de “Instructies bij ingebruikname”.

8	 Controleer op waterlekkages. 
9	 Monteer de deksel aan de onderzijde van de boilermantel.

7.7	 Vervangen van de Correx® elektrische anode

De Correx® elektrische anodes zijn eenvoudig toegankelijk vanaf de 
bovenzijde van de boiler, onder het isolatiemateriaal, aan de voorzijde 
van de boiler in de buurt van de brander, waardoor het vervangen (indien 
nodig) eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd. Ga voor het vervangen 
van de anodes als volgt te werk:

1	 Tap de boiler af. Zie de paragraaf “AFTAPPEN VAN DE BOILER” in 
dit hoofdstuk.

2	 [[[deze stap klopt volgens mij inhoudelijk niet. Het is namelijk 
onmogelijk om eerst af te tappen volgens stap 1 en daarna volgens 
stap 2 te spoelen. Klopt dit? Of kan deze stap verwijderd worden?]]]
Flush the heater. Refer to FLUSHING THE WATER HEATER 
instructions in this section.

ASP
Notitie
Nee, hoor ze zitten bovenop. Wel vlakbij de brander.

ASP
Notitie
Die anodes voer monteer je vanaf de bovenzijde. Is aftappen dan echt nodig?
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3	 Verwijder het bovendeksel van de mantel door de beide 
snelsluitingen te openen. De beide anodes bevinden zich onder het 
isolatiemateriaal en zijn herkenbaar aan de zeskantmoer waarmee 
de elektrische kabel op de anode is aangesloten. [[[[klopt dit]]]]

4	 Demonteer de kabel van de anode met een passende steeksleutel. 
[[[klopt deze stap?]]]

5	 Demonteer de anode met een passende pijp- of dopsleutel. Gebruik 
hierbij geen pneumatische- of elektrische sleutel.  [[[klopt deze 
stap?]]]

6	 Vervang de anode indien gewenst. Hierbij hoeft geen afdichtingstape 
of -kit te worden gebruikt.

7	 Sluit de aftapkraan van de boiler door deze met de klok mee te 
draaien. 

8	 Open alle warmwaterkranen zodat de lucht uit het leidingsysteem 
wordt verwijderd.

9	 Open de hoofdkraan koud water en vul de boiler.
10	 Zodra uit alle warmwaterkranen een constante straal water stroomt, 

is de boiler gevuld. 
11	 Sluit alle warmwaterkranen 
12	 Controleer op lekkages bij de aftapkraan en de vervangen anode
13	 Herplaats het isolatiemateriaal dat eerder werd verwijderd.
14	 Herplaats het bovendeksel van de mantel en sluit de beide 

snelsluitingen.
15	 Neem de boiler in gebruik volgens paragraaf [[[x op pag y]]] 

“Instructies bij ingebruikname”.

7.8	 Aftapkraan en inspectieluik

De boiler is voorzien van een 3/4” aftapkraan. Onder het deksel aan de 
onderzijde van de boilermantel zit een inspectie-opening, die is afgedicht 
met een inspectieluik en een pakking.

7.9	 Ontkalken van het boilervat

Het boilervat moet jaarlijks gecontroleerd en ontkalkt worden. [[[is dit ook 
nodig in NL?]]]

Kalkvorming (ketelsteen) onderin de boiler kan optreden, vooral in 
gebieden met hard water, wanneer de boiler veel wordt gebruikt, en bij 
hoge watertemperaturen. Het is herkenbaar aan een rommelend geluid 
zodra de brander brandt. Kalkvorming onderin het boilervat zal het 
rendement van de boiler verlagen en de levensduur verkorten. 

Storingen aan de boiler als gevolg van kalkvorming vallen niet onder de 
fabrieksgarantie.

Kalkvorming die niet handmatig verwijderd kan worden, moet door 
chemisch ontkalken (spoelen) worden verwijderd. Zie hieronder.   

Ontkalken
Neem bij het ontkalken van de boiler de volgende instructies in acht.

Waarschuwing
Vanwege de bijtende eigenschappen van ontkalkingsvloeistof is het 
belangrijk om geschikte beschermende kleding te dragen en voor 
voldoende ventilatie te zorgen. 

1	 Sluit de toestelgaskraan. 
2	 Sluit de toevoerkraan van het koude water naar de boiler. 
3	 Verwijder de magnesium anode(s). Het wordt aanbevolen om nieuwe 

anodes te plaatsen.
4	 Voeg een geschikte ontkalkingsvloeistof (gebaseerd op zoutzuur) 

toe. De benodigde hoeveelheid is 10 liter of meer, afhankelijk van de 
hoeveelheid aanwezige ketelsteen.  

ASP
Notitie
Ja , dit klopt. En onder die zeskantmoer zit  de aansluitkabel verbonden.

ASP
Notitie
Zit er dan wel een pakking tussen?
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5	 Na minimaal één uur, open de toestelgaskraan en neem de brander 
gedurende maximaal twee minuten in bedrijf. [[[hoe doe je dat als de 
watertoevoerkraan dicht staat??]]]

6	 Sluit de toestelgaskraan en tap de ontkalkingsvloeistof af via de 
aftapkraan.

7	 Open de toevoerkraan van het koude water naar de boiler en vul de 
boiler.

8	 Tap de boiler af en spoel deze door gedurende tenminste 
20 minuten.

9	 Vervang de anode(s).
10	 Open de toestelgaskraan en neem de boiler opnieuw in bedrijf. 

Belangrijk
Demonteer de Correx® elektrische anodes indien aanwezig, en dop de 
aansluitingen af met 3/4” BSP blindstoppen. 

Herplaats de Correx® elektrische anodes nadat de boiler is ontkalkt. 

Inbedrijfstelling
Neem de boiler opnieuw in bedrijf en voer de controlewerkzaamheden uit 
als beschreven in Hoofdstuk 4, Inbedrijfstelling. Stel de boilerthermostaat 
in op de gewenste watertemperatuur.

7.10	 Controle inlaatcombinatie

De ontlastklep van de inlaatcombinatie moet tenminste twee keer per 
jaar [[[is dit ook in NL van toepassing?]]] worden gecontroleerd op 
juiste werking. Om de ontlastklep te controleren moet de knop van de 
ontlastklep worden verdraaid zodat de ontlastklep opent en er een klein 
beetje water uit de ontlastklep stroomt. Zodra er water uitstroomt, kan de 
ontlastklep weer worden gesloten. 

Indien er hierbij geen water uit de ontlastklep van de inlaatcombinatie 
stroomt, controleer dan de ontlastklep op vervuiling of corrosie en reinig 
deze indien nodig. Vervang de inlaatcombinatie indien nodig, door een 
nieuw exemplaar van de aanbevolen afmeting. Voer tenminste elke 
drie jaar een grondige inspectie van de inlaatcombinatie uit, door deze 
te demonteren. Probeer de inlaatcombinatie niet te repareren, omdat 
dit zou kunnen leiden tot een slecht werkende inlaatcombinatie en het 
exploderen van het boilervat. In gebieden met hard water kan het nodig 
zijn om de inlaatcombinatie vaker te controleren dan aanbevolen in het 
onderhoudsschema.

waarschuwing
Voorafgaand aan de controle van de inlaatcombinatie: zorg ervoor 
dat de ontlastklep van de inlaatcombinatie tijdens de controle ervan is 
aangesloten het riool. Indien dit niet het geval is, dan is er het risico op 
contact met extreem heet water dat uit de ontlastklep komt tijdens de 
controle.

7.11	 Controle van het verbrandingssysteem

Controleer de werking van het verbrandingssysteem maandelijks. Ga 
voor deze controle als volgt te werk:

1	 Schakel de hoofdschakelaar van het toestel uit.
2	 Stel de boilerthermostaat in op de laagste stand.
3	 Verwijder het bovendeksel van de mantel door de beide 

snelsluitingen te openen. 
4	 Schakel de hoofdschakelaar van het toestel in.
5	 Stel de boilerthermostaat in op de hoogste stand.
6	 Controleer het vlambeeld tijdens het ontsteken.
7	 Stel de boilerthermostaat in op de gewenste (oorspronkelijke) stand.
8	 Herplaats het bovendeksel van de mantel en sluit de beide 

snelsluitingen.
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8.	 Bij storing�8.

8.1	 Storingscodes

Storingscodes zichtbaar op het display van de boiler
Code Beschrijving
4 Onvoldoende ionisatiestroom gemeten.
6 Ionisatiestroom gemeten voordat het gasregelblok 

geopend is, of nadat het gasregelblok gesloten is. 
23 Ionisatiestroom gemeten voordat de ontstekingselektrode 

heeft gevonkt.
24 Ionisatiestroom gemeten na afloop van een complete 

opwarmcyclus.
29 Drukverschilschakelaar is defect (sluit of opent niet).
32 Onderste sensorwaardes zijn foutief.
57 Ionisatie-elektrode maakt kortsluiting naar massa.
58 Fout in de frequentie van de netspanning.  
59 Netspanning te laag of te hoog.
61 Uitgaande gelijkspanning is instabiel.
62 Maximaal aantal herstarts gedetecteerd.
63 Maximaal aantal ontstekingspogingen gedetecteerd.
64 Fout in de elektronica.
65 Te hoge watertemperatuur gemeten (boven 93 °C)
Indien één van de hierboven vermelde storingscodes op het display van de boiler 
verschijnt, neem dan contact op met uw installateur.

8.2	 Het lampje van de hoofdschakelaar brandt niet

Zorg ervoor dat de voedingstekker van de boiler in het stopcontact zit.  

Staat er, bij ingeschakelde hoofdschakelaar, spanning op de contacten L1 
en N van de klemmenstrook? Indien dit niet het geval is, controleer dan 
het gedeelte van de kabelboom van de hoofdschakelaar op kabelbreuk 
of losse contacten. Indien de kabelboom in orde is, vervang dan de 
hoofdschakelaar.

Indien er wel spanning staat op de contacten L1 en N van de 
klemmenstrook, dan is het lampje van de hoofdschakelaar defect. 
Vervang de hoofdschakelaar.

8.3	 De boilerthermostaat geeft geen warmtevraag

Zorg ervoor dat de boilertemperatuur laag is.

Indien de boilerthermostaat geen warmtevraag geeft, controleer dan of 
er spanning staat op de primaire zijde van de transformator. Indien dit het 
geval is, controleer dan of er spanning staat op de secundaire zijde van 
de transformator. 

Sluit een doorverbindingskabel tussen contact N.O. en contact COM 
op de thermostaat PC printplaat. [[[waar zit dit en wat is de juiste 
benaming?]]] Indien er een warmtevraag ontstaat na het aansluiten van 
de doorverbindingskabel, vervang dan de boilerthermostaat. [[[wat moet 
er dan precies vervangen worden?]]]]

Indien de boilerthermostaat is vervangen en er ontstaat nog steeds 
geen warmtevraag, controleer dan de potentiometer op zijn juiste 
weerstandswaarde. Als de meetwaarden juist zijn, vervang dan de  
thermostaat PC printplaat. Indien de meetwaarden onjuist zijn, vervang 
dan de potentiometer.    

ASP
Notitie
Lampje? Waar dan? Er zit een 1/0 schakelaar op zonder lampje.

ASP
Notitie
Reset?
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[[[[Er zit in NL geen LED op de ontstekingsmodule. Moet daarom 
deze tekst in z’n geheel komen te vervallen, of kan deze worden 
herschreven???]]]]]
IGNITION MODULE “POWER” LED IS NOT LIT
Check for 230 VAC at the ignition module on “230 VAC
IN.” If there is voltage, check the secondary (24 volt
terminals) voltage across the transformer as previously
described. If there is no voltage from the secondary plug
from the transformer, replace the transform or wire
harness. If the control has 230 and 24 volt input, replace
the control.

8.4	 De ventilator draait niet

Controleer of er spanning staat op de contacten van de ventilator. 
Indien er 230 V aanwezig is, vervang dan de ventilator. Indien er 
geen spanning staat op de contacten van de ventilator, controleer 
dan het relais van de ventilator, de  thermostat/high limit switch 
[[[terminologie]]] en de collector unit switch. [[[terminologie]]] Indien de  
limit switch [[[terminologie]]] defect is, neem dan contact op met onze 
serviceafdeling. 

8.5	 De ontstekingselektrode vonkt niet

[[[Deze procedure moet nog gecontroleerd worden, omdat de boiler een 
ontstekingselektrode heeft en geen gloeiplug.]]]]
Is there voltage to the “Hot Surface Ignitor”? Check for
230VAC to the ignitor from the ignition module when the
ignition LED is lit. If not voltage to the ignitor, replace
ignition control or the ignitor relay.
Check the resistance value across the “Hot Surface
Ignitor”. If over 2000 ohms, then replace hot surface
ignitor.

8.6	 Het gasregelblok opent niet

Leg uw hand op het gasregelblok. Is het voelbaar dat het gasregelblok 
wordt aangestuurd? Indien dit niet het geval is, controleer dan of er 
spanning staat op de ontstekingsmodule op de contacten MV op de 
stekker GND. [[[klopt dit?]]]

Indien er geen 24 VAC gemeten wordt, controleer dan of het gelijkrichter 
[[[harness]]] goed vast zit. [[[wat wordt hiermee bedoeld?]]] Als deze 
goed vastzit, vervang dan het gasregelblok. 

Indien het aansturen van het gasregelblok wel voelbaar is, controleer dan 
of de toestelgaskraan niet is dichtgedraaid.

8.7	 De brander blijft steeds uitgaan

Voldoet de gasvoordruk aan de waarde als vermeld op het typeplaatje? 
Indien dit niet het geval is, controleer dan de gasleiding en de 
gasvoordrukrgelaar. 

Meet de ionisatiestroom (in microAmpere) door de de ionisatie-
elektrode met behulp van een multimeter. Is de ionisatiestroom minimaal 
4 microAmpere? Indien dit niet het geval is, vervang dan de ionisatie-
elektrode of de ionisatiekabel.   

ASP
Notitie
Dit gaat inderdaad niet op voor de EF pro
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8.8	 De boilerthermostaat voldoet niet

Is de temperatuur van het water in de boiler hoger dan de ingestelde 
waarde op de boilerthermostaat? 

Lekt de overstortklep van de inlaatcombinatie? Indien dit het geval is, 
vervang dan de thermostaat PC print. [[[terminologie]]]]

8.9	 De ventilator draait niet na

Controleer de drukverschilschakelaar als eerder beschreven.

Controleer de [[[ collector limit switch]]] [[[terminologie]]] als eerder 
beschreven.
 
Indien de hierboven vermelde schakelaars goed functioneren, neem dan 
contact op met onze serviceafdeling voor verdere ondersteuning. 
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9.	 Reserveonderdelen�9.

9.1	 Algemeen

Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt 
geconstateerd dat er een onderdeel in de Remeha hoog rendement 
gasboiler EF pro moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend 
originele onderdelen of aanbevolen onderdelen en materialen.

Stuur het te vervangen onderdeel op via uw groothandel retour naar 
Remeha als het betreffende onderdeel onder de garantieregeling valt (zie 
de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden).

Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie bijgaand 
voorbeeld. Op deze wijze kan Remeha garantieverplichtingen 
sneller en efficiënter afhandelen.

Klant
Referentie Datum
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
Contactpersoon
Ordernummer

Artikelnr. Omschrijving Serienummer(1) Type Installat-
iedatum

Reden uitwisseling Referentie

(1) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje
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9.2	 Reserveonderdelen

Pos. 
nr. Omschrijving

1 Combustion Surround Assembly
2 Combustion System Assembly
3 Collector Cover Second Pass
4 Screw-Second Pass Collector Cover
5 Baffle 4” Flue
6 Anode Rod (magnesium)
6A Anode Rod (titanium)
7 Baffle 2” Flue
8 Hot Outlet Nipple (front connect)
9 Pipe Plug
9A Hole Closure
10 Drain Valve Brass (no handle)
11 Inlet tube Hydrojet® (front connect)
12 Cleanout Gasket
13 Cleanout Cover
14 Screw 5/16 - 18 x 3/4
15 Clean Out Access Cover
16 Outer Door EF series
17 Exhaust Pressure Switch
18 Silicone Tubing 3/16” I.D.
19 Keps Nut
20 Resettable Limit Switch
21 Screw 6-32 x 3/8
22 Hi Limit & P.S. Harness
23 Exhaust Escutcheon

ASP
Notitie
NL/Remeha versie met artikelnummers?

ASP
Notitie
Hebben wij er ook 2 in het programma? Wanneer welke gebruiken?
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Pos. 
nr. Omschrijving

1 Combustion Surround Assembly
24 Surround Head
25 Screw 8-18 x 1/4
26 Ignition Control assembly**
27 Surround Ring
28 Main Power Switch
29 Display
30 Screw 8-18 x 3/4
31 Water Tight Fitting
32 Surround Base

Pos. 
nr. Omschrijving

2 Combustion System Assembly
33 Blower/Gas valve Assembly
34 Blower-EBM (only)
35 Hose Tubing 3/16” I.D.
36 Screw 10-32 x 3/4 SHCS
37 Gas valve assembly
38 Nipple
39 Reducer
40 Nipple
41 Flex Reducer
42 Inlet Pipe (PVC)
43 Gasket Blower Transition
44 Burner Assembly**
45 Screw 8-32 x 1/4 RHCR
46 Gasket Flame Sensor
47 Flame Sensor
48 Weldment -Blower Transition
49 Nut Hex Washer
50 Spark Rod
51 Gasket-Hot Surface Igniter
52 Burner Mounting Gasket
53 Burner Tube
54 Burner Mounting Insert
55 Gasket-burner Mounting Insert
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Pos. 
nr. Omschrijving

26 Ignition Control assembly
56 Screw 6-32 x 3/8
57 Terminal Block
58 Nut-Keps 6-32
59 Screw 8-18 x 1/2
60 Transformer
61 Screw 4-40 x 3/8
62 Power Anode Control
63 Nut-Keps 4-40
64 Noise Suppressor
65 Terminal Strip
66 Rivet
67 Terminal
68 Control Module
69 Screw 8-32 x 1/2
70 Control Panel
71 Control Mounting Bracket
72 Power Anode Control Harness
73 Powered Anode Control Harness
74 Control Display Harness
75 Blower Harness
76 Power Switch Harness
77 Primary Harness
78 Secondary Harness
79 Controller Harness
80 Control Board Harness
81 Lower T-Stat Sensor Harness
82 Rectifier Harness
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A  Rookgasafvoerbuis ø 100mm inclusief broekstuk
B  T-stuk luchttoevoer
C  T-stuk rookgasafvoer
D  Sifon

AD-0001046-01

D

A

B

C
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