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Bediening Controller.
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Temperatuurwijzigingen Controller CSC & EBW (24 Volt systeem controller)

De temperatuurinstellingen moeten worden gedaan met de controller gemonteerd op de voorzijde
van de boiler. De thermostaat is a fabriek op het laagste punt afgesteld nl., 21°C. De temperatuur
uitlezing op de controller kan worden uitgelezen in graden Celsius (°C) en Fahrenheit (°F), en de
status van de boiler nl., “Idle” en “Heating”, respectievelijk “Rust” en “In bedrijf". Tijdens het normaal
bedrijf van de boiler is ook “Operational” (Operationeel) in het display zichtbaar.

Met het oog op energiebesparing is het aan te bevelen om de temperatuur op 49°C in te stellen.
Tijdens de koudere perioden is het wenselijk om de temperatuur hoger in te stellen. Met deze
instelling en de lagere intrede temperatuur kan er condens vorming aan de buitenzijde van de tank

ontstaan.

A WAARSCHUWING!

sticker onder de controller.

Indien boilerdisplay niet "Operationeel " laat zien naast de “Status” indicator, is de boiler mogelijk defect.
In dat geval zal er een numerieke code op het display verschijnen. De omschrijving van de codes staan op de

Het gebruik van het “Maximum seipoint” wordt sterk afgeraden i.v.m. verkalking van de boiler.
Controller niet in een openbare ruimte om gevaarlijke temperatuur instellingen te voorkomen.

& OPMERKING!

waarde. De maximum setpoint is 82°C en vanuii de fabriek is dat 21°C.

Wanneer het maximum setpoint is bereiki staat er in het display " Max Setpoint” zonder een numerieke

Boiler display en bediening toetsen.
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Setpoint temperatuur verhogen.

Stap 1: Druk en of houd de “Temperatuur omhoog knop” ingedrukt tot dat het
gewenste setpoint in het display verschijnt.
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Stap 2: “Setpoint” indicator begint nu te knipperen.
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Stap 3: Bevestig de temperatuur met “Set” en “Setpoint” stopt nu met knipperen.
Indien de “Set” knop niet wordt bediend, wordt de ingestelde waarde na 10 seconden
actief.

_~— "Setpoint" flashes
for 10 seconds
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Setpoint temperatuur verlagen.

Stap 1: Druk en of houd de “Temperatuur omlaag knop” ingedrukt tot dat het
gewenste setpoint in het display verschijnt.
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Stap 2: “Setpoint” indicator begint nu te knipperen.
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Stap 3: Bevestig de temperatuur met “Set” en “Setpoint” stopt nu met knipperen.
Indien de “Set” knop niet wordt bediend, wordt de ingestelde waarde na 10 seconden

actief. ,
_— "Setpoint" flashes
e S ———_/__ for 10 seconds
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Wijzigen °F naar °C of °C naar °F.

Stap 1: Druk op de “Select” knop totdat °F/°C wordt weergegeven.

Stap 2: Druk op de “Set” knop om het symbool te kunnen wijzigen. Symbool °F/°C
knippert.

.
~— °F/°C Symbool
knippert.
TR
.

Stap 3a: Druk op de “Temperatuur omhoog” knop om het symbool nu te wijzigen
naar °C.

Wijzigt nu
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Stap 3b: Druk op de “Temperatuur omlaag” knop om het symbool nu te wijzigen
naar °F.

_— Symbool wijzigt naar °F.
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Stap 4: Druk op de “Set” knop om het symbool °F of °C te bevestigen.

Symbool °F/°C stopt met knipperen. Setpoint uitlezing verschijnt met het juiste
symbool in het display na 10 seconden.

Symbool °F/°C stopt
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Stap 5: Druk op de “Select” knop om direct terug te keren naar het setpoint display.
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Bedienen van het Service menu.

Het display heeft een “Service Mode” om het maximum setpoint te wijzigen en uit het
service menu informatie te kunnen uitlezen.

Stap 1: Houd de “Select” en de “Temperatuur omhoog” knop samen voor 3
seconden ingedrukt tot “Max Setpoint”in het display staat.
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& OPMERKING!

30 Seconden na het bedienen van de laatste drukknop gaat het display automatisch naar “Gebruikers
Mode”. Met de “Select” en de “Temperatuur omhoog” knop samen weer in te drukken gaat dit
onmiddellijk..

Stap 2: Door op de “Select” knop te drukken wijzigt het display naar de volgende
mode.
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Beschikbare uitlees modes.

Fout code (Display/Reset). Dit wordt alleen maar weergegeven indien er een storing

is in de “Gebruikers Mode".

Storing code in het
display.

/ Waarde Max Setpoint.
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2a. Gemiddelde watertemperatuur. (Alleen met twee sensoren, bij een sensor is dit
de sensor temperatuur).

o T T
£
{3 FomepE] (%)
o W2
|
| ,I :'Ili —,ll = Water Temp
| iCL {4
e

Status  Operahional

Pag.7 Controller CSC & EBW Remecha BV 29-06-2012 AHN



2b: Watertemperatuur bovenste sensor (indien aanwezig afhankelijk van model).
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2c: Watertemperatuur onderste sensor (weergave alleen met twee sensoren).
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4. Setpoint (Display/Change)
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7. Software Versie (Display only).
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8. Foutcode historie (Weergave van actieve codes en van de 10 laatste codes)

Indien - - zichtbaar is zijn er geen storingen.
_- Geen actuele codes.

Wijzigen Maximale Setpoint

A WAARSCHUWING!

Het gebruik van het "Maximum setpoint ” wordt sterk afgeraden i.v.m. verkalking van de boiler.
Controller niet in een openbare ruimte om gevaarlifke temperatuur instellingen te voorkomen.

Stap 1: Druk in de service mode de “Select” knop tot dat “Max Setpoint” verschijnt.
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Stap 2: Druk op de “Set” knop om in het setting mode te komen. “Max Setpoint” gaat
knipperen. 5 S G
. Max Setpoint” Knippert.

Stap 3: Druk op de “omhoog”of de “omlaag” knop om de maximum setpoint te

wijzigen. Hiermee wordt de temperatuur voor de gebruiker gelimiteerd. Maximum
setpoint is 82°C.
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Stap 4: Druk op de "Set” knop om te bevestigen en de nieuwe “Max Setpoint” is nu
actief.

/~ "Max Setpoint"Stopt met knipperen.
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Stap 5: 30 Seconden na het bedienen van de laatste druktoets, gaat het display
weer terug naar “User Mode”. Alleen “Max Setpoint” is nu zichtbaar zonder de
temperatuur aanduiding. Door de “Select” en de “Temperatuur omhoog” toets samen
te bedienen voor 3 seconden gebeurt dit direct.

Weergave watertemperaturen.

(Verlaten Service Mode.)

Stap 1: In de Service Mode druk op de “Select” knop totdat “Water Temp” in het
display staat. Voor uitvoeringen met twee sensoren is dit dan de gemiddelde water
temperatuur. Indien er maar een sensor aanwezig is, dan is dit de sensor

temperatuur.
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Stap 2: Voor modellen met twee sensoren druk nogmaals op de “Select” knop om
de bovenste sensor te kunnen uitlezen. “Upper Sensor” zal n het display verschijnen.

Step 3: Voor modellen met twee sensoren druk nogmaals op de “Select” knop om
de onderste sensor te kunnen uitlezen. “Lower Sensor” zal n het display verschijnen.

Lower Senaor
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Uitlezen ionisatiestroom aansteekbrander.

De ionisatiestroom kan alleen maar tijdens het bedrijf worden uitgelezen.

Stap 1: Zorg dat er in het display “Heating” staat of zorg voor voldoende afname.
Stap 2: Ga in de Service Mode zoals eerder beschreven.

Stap 3: Druk nu met de “Select” knop totdat het symbool voor ionisatie zichtbar is.
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Het weergeven en wijzigen van de Setpoint temperatuur.

Stap 1: Druk in de “Service Mode” op de “Select” toets totdat “Setpoint” in het
display staat.

Stap 2: Druk op de “Set” toets om in de Setting mode te komen. “Setpoint” knippert

nu. __ Setpoint knippert.
4
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Stap 3: Druk op de “Temperatuur omhoog” toets totdat de gewenste waarde is
bereikt.

OPMERKING!

De maximum temperatuur is gelimiteerd aan de “Max Setpoint ™', om deze te wijzigen zie voorgaande
hoofdstuk “Wijzigen maximale setpoint”.

Setpoint knippert.
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&
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Stap 4: Door de “Temperatuur omlaag” toets in te drukken kan de setpoint worden
verlaagd naar de gewenste waarde.

“Setpoint” Knippert.
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Stap 5: Druk op de “Set” toets om de waarde te bevestigen. “Setpoint” stopt nu met
knipperen.
“Setpoint” Stopt met

_/ knipperen.
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Wijzigen °F naar °C of °C naar °F.

Stap 1: In de “Service Mode” druk op de “Select” knop totdat “°’F/°C™ in het display
verschijnt.
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Stap 2: Druk op de “Set” knop om het symbool te wijzigen. “’F/°C” symbool knippert
nu.
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Stap 3a: Druk op de “Temperatuur omhoog” knop om het symbool te wijzigen
naar °C.
Wijzigt in °C.

/" “F/°C’" Knippert.
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Stap 3b: Druk op de “Temperatuur omlaag” knop om het symbool te wijzigen
naar °F.
5 ; _ Wijzigt in °C.

/ / “?F/°C” Knippert.
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Stap 4: Druk op de “ Set” knop om het symbool °F of °C te bevestigen. “’F/°C” stopt

nu met knipperen.
“F/°C” Stopt met

/ knipperen.
e
£ . b s
f/}\,'.\l [Ljill(g?fm:i]j a ,rffr;;Nﬂ
\a? / &)
\ "-‘d/
\""---\.

Stap 5: Druk op de “Select” knop om het setpoint met het juiste symbool weer te

geven.
_ Setpoint nu in °F.
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Het resetten van storingen.

Indien er zich een storing voordoet (behalve #4, ionisatiestoring), zal de controller in
storing mode gaan en het display geeft dan de storing code en “Service Needed”
weer. Storing codes 62 (maximum aantal herstarts gedetecteerd) en 63 (maximum
aantal ontsteking pogingen gedetecteerd), zijn “Zachte storingen” en zijn in de
gebruikers mode te resetten door op de “Lockout Reset” knop te drukken. De
controller zal per uur 3 nieuwe opstart pogingen doen.

Resetten van storingen in gebruikers mode.

e . Storing code.

—_._.__‘_;“_:/'
s R

_—®

Status  Service needed

Alle overige storingen zijn “Harde storingen” en het toestel zal niet meer functioneren
en zijn niet te resetten in de gebruikers mode. Om “Harde storingen” te kunnen
resetten moet eerst de service mode worden ingegeven door het samen in drukken
van “Temperatuur omhoog” en de “Select” knop voor 3 seconden. Daarna kan de

“Harde storing” gereset worden met de “Lockout Reset” knop voor 3 seconden in te
drukken.

Resetten van storingen in installateurs mode.
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Storing codes en storing geheugen uitlezen.
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Geheugen uitlezen.

In de “Service Mode” "druk op de “Select” knop. Na de “Software Version” zal het
storing geheugen zichtbaar zijn. Indien er geen recente storingen zijn dan laat het
display alleen maar “- - zien. De controller houd alleen de laatste 10 storingen vast.
De oudste storing heeft het laagste nummer #1 en het meest recente de hoogste #10
(als er ook 10 storingen zijn geweest).

Stap 1: In de “Service Mode” "druk op de “Select” knop. Na de “Software Version”
zal het storing geheugen zichtbaar zijn.

Geen recente
storingen.

‘ Status  Cperational ‘
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Stap 2: Druk op de “Temperatuur omlaag” knop om in het geheugen te komen.
Zichtbaar is nu de meest recente code. “10”.

-~ Storing code index.

T
(3)
L)

—

Stap 3: Druk op de “Select” knop om de storing code te zien die bij dat index
nummer hoort (bv index nummer 10). De storing code kan worden terug gevonden
op de tabel onder de controller of in de handleiding. Indien er alleen maar “- -“ te zien
is dan zijn er voor deze index regel geen recente storingen.

Geen storing
code aanwezig
voor code index
10.
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Stap 4: Druk op de “Temperatuur omlaag” knop om naar het volgende index
nummer te gaan. (bv index #9).

Storing code index.
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Stap 5: Druk op de “Select” knop om de storing code te zien die bij dat index
nummer hoort (bv index nummer #9).

~— Storing code voor index
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Sfap 6: Alle overige storingen kunnen op de zelfde wijze worden uitgelezen door de
“Temperatuur omlaag” knop te drukken naar de volgende storing index en door de
“Select” knop te drukken de storing te bekijken.

Stap 7: 10 Seconden na het bedienen van de laatste druktoets vervalt het display
weer naar de laatst en meest recente storing. Wacht nu 30 seconden of houd de
“Temperatuur omhoog” en de “Select” knop voor 3 seconden ingedrukt om weer
naar het standaard setpoint scherm te komen.

4 e
G HOHEIWE ()
ST g

]
N P

J
Service Mode verlaten.
Omschrijving storingcodes.
code | Code Oorzaak en oplossing
omschrijving
4 lonisatie storing. lonisatiestroom < 1.0 pA, controleer aansteekinrichting,

controleer bekabeling en gasleiding, reinig aansteekinrichting,
vervang aansteekinrichting.

556 Eindschakelaar Controleer stand klep, controleer 24V op connector klep,
rookgasklep niet | controleer connector op de print 24V pin 1 & 4. L A
gesloten. §

Indien de klep open staat demonteer de af- B9
scherm kap van de actuator en meet op de ZW en de GL draad
of daar 24V op staat.

56 Eindschakelaar Controleer stand klep, controleer 24V op connector klep,

rookgasklep niet | controleer connector op de print 24V pin 1 & 4. L2z

o"0"olZ
open. 0 0 0)F;

4 5 6

A0

Indien de klep gesloten staat demonteer de af-
scherm kap van de actuator en meet eerst op de RD en de WT
draad of daar 24V op staat. Daarna op de ZW en GL draad.
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~ Stap 6: Alle overige storingen kunnen op de zelfde wijze worden uitgelezen door de
“Temperatuur omlaag” knop te drukken naar de volgende storing index en door de
“Select” knop te drukken de storing te bekijken.

Stap 7: 10 Seconden na het bedienen van de laatste druktoets vervalt het display
weer naar de laatst en meest recente storing. Wacht nu 30 seconden of houd de
“Temperatuur omhoog” en de “Select” knop voor 3 seconden ingedrukt om weer
naar het standaard setpoint scherm te komen.
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Service Mode verlaten.

Omschrijving storingcodes.

code | Code omschrijving | Aandachtpunten.

4 lonisatie storing. lonisatiestroom = 1.0 pA, controleer aansteekinrichting,
controleer bekabeling en gasleiding, reinig aansteekinrichting,
vervang aansteekinrichting.

55 Eindschakelaar Controleer stand klep, controleer 24V op connector klep,
rookgasklep niet controleer connector op de print 24V pin 1 & 4. LSl
gesloten. i

Indien de klep open staat demonteer de af- AR
scherm kap van de actuator en meet op de ZW en de GL
draad of daar 24V op staat.

56 Eindschakelaar Controleer stand klep, controleer 24V op connector klep,
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rookgasklep niet
open.

1: 2 35

NI E
0005

4 58

controleer connector op de print 24V pin 1 & 4.

{3 (]

b

Indien de klep gesloten staat demonteer de af-

scherm kap van de actuator en meet eerst op de RD en de
WT draad of daar 24V op staat. Daarna op de ZW en GL
draad.
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Code

Code omschrijving

Aandachtpunten.

Volgorde ionisatie
meting niet correct.

Controleer stand gasblok, controleer onterechte spanning op
gasblok, controleer bedrading, vervang gasblok.

23 lonisatie voor Controleer stand gasblok, controleer onterechte spanning op
ontsteking. gasblok, controleer bedrading, vervang gasblok.

24 lonisatie na Controleer stand gasblok, controleer onterechte spanning op
warmtevraag. gasblok, controleer bedrading, vervang gasblok.

31 Afwijking bovenste Controleer de waarde van de sensor, controleer de bedrading,
sensor. vervang de sensor.

32 Afwijking onderste Controleer de waarde van de sensor, controleer de bedrading,
Sensor. vervang de sensor. N

57 lonisatiesluiting. Controleer aansteekinrichting op contact met metalen delen,

vervang aansteekinrichting.

58 Netvervuiling. Controleer de “Nul” t.o.v. “Aarde”.

59 Te lage Controleer het stopcontact op 230V. Minimum 190V.
voedingspanning.

61 DC uitgang instabiel. | Controleer de 24V op waarde, controleer op sluiting en

bekabeling.

62 Maximum aantal Controleer de vonkvorming, controleer de elektroden,
ontsteekpogingen controleer de Gasvoordruk en branderdruk, controleer
gedetecteerd. bedrading gasblok, controleer 24V op gasblok,

Controleer de 24V spanning op de connector van de print op
nummer 2 en 5. CONTROL
olela
BlOl6
©l101a
vervang de aansteekinrichting.

63 Maximum aantal Controleer de Gasvoordruk, controleer de branderdruk,
vlam wegval gasleiding juist gedimensioneerd, controleer de afschermkap
gedetecteerd. van de aansteekinrichting, controleer de branders,

onderhoudstatus, controleer de ionisatiestroom, controleer de
elektroden, vervang de aansteekinrichting.

64 Elektronica probleem | Vervang de print.

65 Te hoge Temperatuur boven de 93°C, Controleer de onderste sensor
watertemperatuur. (bij modellen met twee sensoren) op juiste montage,

controleer de waarden van beide sensoren (bij modellen met

twee sensoren), bij juiste waarden sensoren (bij modellen met
twee sensoren) en goede montage, bedrading en conectoren

vervang de print.

I)‘
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Waarden sensoren.

In de onderstaande tabel staan de weerstand waarden van de sensoren. Daarbij

wordt er een tabel gegeven voor °F en een voor °C en de tabellen moeten als volgt
worden gelezen;

Tientallen
°C 0 1 2 <
0 32648 | 31026 | 29495 | 28(
Hele graden. 10 19898 | 18968 | 18088 | 17z
20 | 12492 || 11942 | 11419 | 10¢
B.v. In dit geval heeft de sensor een 30 8057 | 7722 | 7403 | 70
waarde van 11942 Q (11.9K Q). An R207 R447 1047 s
In Degrees F
op 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 | 26109 | 25400 | 24712 | 24045 | 23399 | 22771 | 22163 | 21573 | 21000 | 20445
50 | 19906 | 19383 | 18876 | 18383 | 17905 | 17440 | 16990 | 16553 | 16128 | 15715
60 [ 15314 | 14925 [ 14548 | 14180 | 13823 | 13477 [ 13140 | 12812 | 12494 | 12185
70 | 11884 | 11592 | 11308 | 11032 | 10763 | 10502 | 10248 | 10000 | 9760 | 9526
80 | 9299 | 9078 | 8862 | 8653 | 8449 | 8250 | 8057 | 7869 | 7685 | 7507
90 | 7333 | 7165 | 7000 | 6839 | 6683 | 6531 | 6383 | 6238 | 6098 | 5961
100 | 5827 | 5697 | 5570 | 5446 | 5326 | 5208 | 5094 | 4982 | 4873 | 4767
110 | 4663 | 4562 | 4464 | 4368 | 4274 | 4183 | 4094 | 4006 [ 3922 | 3839
120 | 3758 | 3679 | 3602 | 3527 | 3453 | 3382 | 3312 | 3244 | 3177 | 3112
130 | 3048 | 2986 | 2925 | 2866 | 2808 | 2752 | 3697 | 3643 | 2590 | 2538
140 | 2488 | 2439 | 2391 | 2344 | 2298 | 2253 | 2209 | 2166 | 2124 | 2083
150 | 2043 [ 2004 | 1966 | 1928 | 1891 | 1856 | 1820 | 1786 [ 1753 | 1720
160 | 1688 | 1656 | 1625 | 1595 | 1566 | 1567 | 1509 | 1481 | 1454 | 1427
170 | 1402 [ 1376 | 1851 | 1327 | 1303 | 1280 | 1257 [ 1235 | 1213 | 1191
180 | 1170 | 1150 | 1129 | 1110 | 1090 | 1071 | 1053 | 1035 | 1017 | 999
190 | 982 | 965 | 949 | 933 | 917 | go1 | 886 | 871 857 | 842
200 | 828 | 814 | 801 | 788 | 775 | 762 | 749 | 737 | 725 [ 713
in Degrees C
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 | 32648 | 31026 | 29495 | 28049 | 26682 | 25389 | 24166 | 23010 [ 21915 | 20879
10 | 19898 | 18968 | 18088 | 17253 | 16461 | 15710 | 14998 | 14322 | 13680 | 13071
20 | 12492 | 11942 | 11419 | 10922 | 10450 | 10000 | 9572 | 9165 | 8778 | 8409
30 | 8057 | 7722 | 7403 | 7099 | 6808 | 8532 | 6268 | 6016 | 5775 | 5546
40 | 5327 | 5117 | 4917 | 4726 | 4543 | 4368 | 4201 | 4042 | 3889 | 3742
50 | 3602 | 3468 | 3340 | 3217 | 3099 | 2986 | 2878 | 2774 | 2675 | 2579
60 | 2488 | 2400 | 2316 | 2235 | 2157 | 2083 | 2011 | 1942 | 1876 | 1813
70 | 1752 | 1693 | 1637 | 1582 | 1530 | 1480 | 1432 | 1385 | 1340 | 1297
80 | 1256 | 1216 | 1177 | 1140 | 1105 | 1070 | 1037 | 1005 | 974 | 944
90 916 | 888 | &1 | 835 | 810 [ 786 | 763 | 741 719 | 698

Pag.24 Controller CSC & EBW
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